
0.3%

dn=20
dn=20

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

C11-60
0.9 m 

916 W

C11-60
1.6 m 

1538 W

C11-60
3 m 

3050 W

C11-60
3 m 

3101 W

C11-60
3 m 

3101 W

C11-60
1.2 m 

1272 W

C11-60
1.2 m 

1272 W

C11-60
2.6 m 

2536 W

C11-60
1.2 m 

1156 W

C11-60
0.9 m 

896 W

C11-60
2 m 

1886 W

C11-60
2 m 

1886 W

C11-60
0.8 m 

794 W

C11-60
0.7 m 

612 W

C11-60
1.2 m 

920 W

C11-60
1 m 

920 W

C11-60
1.2 m 

1253 W

C11-60
1.2 m 

1260 W

C11-60
2.3 m 

2106 W

C11-60
1.2 m 

1213 W

C11-60
1.2 m 

1138 W

C11-60
1.2 m 

1216 W

C11-60
0.5 m 

430 W

C11-60
0.4 m 

389 W

C11-60
1 m 

1004 W

C11-60
0.7 m 

667 W

C11-60
0.8 m 

786 W

C11-60
3 m 

2886 W

C11-60
3 m 

2886 W

C11-60
0.4 m 

259 W

C11-60
1.4 m 

1401 W

C11-60
1.6 m 

1517 W

C11-60
1.6 m 

1517 W

C11-60
1.1 m 

1099 W

C11-60
2 m 

1895 W

C11-60
2 m 

1895 W

C11-60
2 m 

1952 W

C11-90
3 m 

4588 W

C11-90
3 m 

4588 W

C22-60
1.4 m 

1821 W

C22-60
1.4 m 

1821 W

C22-60
2 m 

2596 W

C22-60
0.7 m 

951 W

C22-60
0.6 m 

850 W

C22-60
0.7 m 

398 W

C22-90
1.6 m 

3678 W

C22-90
1.6 m 

3678 W

C22-90
1.6 m 

3678 W

C22-90
1.6 m 

3678 W

C22-90
1.6 m 

3678 W

C22-90
1.6 m 

3918 W

C22-90
1.6 m 

3918 W

C22-90
1.6 m 

3918 W

C22-90
1.6 m 

3918 W

C22-90
1.6 m 

3667 W

C22-90
2 m 

4666 W

C22-90
2 m 

4656 W

C22-90
1.6 m 

3678 W

C22-90
1.6 m 

3678 W

Istniejący agregat

Grzejnik istniejący
Grzejnik istniejącyGrzejnik istniejący

Grzejnik istniejący
Grzejnik istniejący Grzejnik istniejący

UGW/D-10W-IV

Istniejący agregat

UGW/D-10W-IV

15336 W 15336 W

24G
Hala napraw

+16°C 15336 W

24H
Hala napraw

+16°C 15336 W

24
Hala napraw

+16°C 18388 W

24F
Hala napraw

+16°C 9176 W
23

Wymiana ogumienia
+12°C 3050 W

24I
Hala napraw

+16°C 7356 W

25
Warsztat

+12°C 6202 W

24E
Hala napraw

+16°C 4656 W
45

Blacharnia i spawalnia
+12°C 2886 W

39
Warsztat mech. prec.

+12°C 430 W

40
Magazyn

+12°C 389 W

41
Sanitariaty

+16°C 1004 W

42
Stolarnia

+12°C 667 W43
Myjnia

+12°C 786 W

38A
Warsztat silników

+12°C 1216 W

24D
Hala napraw

+16°C 8333 W
38

Warsztat silników
+12°C 1138 W

24C
Hala napraw

+16°C 3918 W24B
Hala napraw

+16°C 7836 W 37
Warsztat ślusarski

+12°C 1213 W

33
Pokój mistrzów

+20°C 920 W

24A
Hala napraw

+16°C 3918 W
36

Warsztat gł. mech.
+12°C 2106 W35

Grupa remontowa
+12°C 1260 W

34
Wyp. narz ędzi
+12°C 1253 W

30B
Mag. części zam.

+16°C 1886 W
33A

Pokój mistrzów
+20°C 920 W

32
Magazyn

+12°C 612 W

31
Archiwum

+12°C 794 W

30A
Mag. części zam.

+16°C 1886 W

30
Mag. części zam.

+16°C 398 W
26B

Komunikacja
+12°C 1272 W

22
Wulkanizacja
+12°C 1538 W

21A
Sanitariat

+16°C 850 W

21
Sanitariat

+16°C 951 W

20
Magazyn

+12°C 916 W19
Biuro gara ży
+20°C 2596 W

18
Dyspozytornia
+20°C 3642 W

45A
Blacharnia i spawalnia

+12°C 2886 W

47
Malarnia

+12°C 1401 W

48
Pom. socjalne
+16°C 1099 W

47A
Malarnia

+12°C 3034 W

46
Magazyn

+12°C 259 W

49
Pom. magazynowe

+12°C 5741 W

27
Komunikacja
+12°C 2536 W

29
Magazyn

+12°C 896 W

28
Archiwum

+12°C 1156 W26A
Komunikacja
+12°C 1272 W

dn 16×2 A
Q 2596

/

dn 20×2 A
Q 3678

/

dn 20×2 A
Q 3678

/ dn 20×2 A
Q 3678

/

dn 20×2 A
Q 3678

/

dn 20×2 A
Q 3678

/

dn 20×2 A
Q 3678

/

dn 20×2 A
Q 3678

/

dn 16×2 A
Q 398

/

dn 20×2 A
Q 2106

/

dn 25×2.5 A
Q 5056

/ dn 20×2 A
Q 2457

/
dn 16×2 A

Q 819
/ dn 32×3 A

Q 7542
/

dn 32×3 A
Q 6202

/

dn 32×3 A
Q 12226

/

dn 50×4 A
Q 68642

/
dn 50×4 A
Q 56416

/
dn 32×3 A
Q 15336

/

dn 50×4 A
Q 41080

/

dn 40×3.5 A
Q 37402

/ dn 40×3.5 A
Q 33725

/ dn 40×3.5 A
Q 30047

/ dn 32×3 A
Q 26370

/ dn 32×3 A
Q 22692

/ dn 32×3 A
Q 3678

/

dn 32×3 A
Q 7356

/

dn 32×3 A
Q 15336

/

dn 20×2 A
Q 3642

/ dn 25×2.5 A
Q 6238

/ dn 25×2.5 A
Q 8955

/

dn 20×2 A
Q 2717

/
dn 16×2 A

Q 1538
/

dn 20×2 A
Q 1272

/

dn 65 B
Q 20280

/

dn 80 B
Q 157314

/

dn 80 B
Q 157314

/

dn 65 B
Q 19008

/ dn 65 B
Q 17852

/

dn 25×2.5 A
Q 3432

/

dn 50×4 A
Q 14420

/

dn 20×2 A
Q 1952

/

dn 40×3.5 A
Q 12468

/ dn 32×3 A
Q 8679

/

dn 25×2.5 A
Q 3789

/ dn 16×2 A
Q 259

/

dn 32×3 A
Q 8420

/

dn 25×2.5 A
Q 4133

/ dn 20×2 A
Q 1099

/

dn 32×3 A
Q 4287

/

dn 25×2.5 A
Q 3034

/ dn 20×2 A
Q 1401

/

dn 25×2.5 A
Q 2886

/

dn 32×3 A
Q 6202

/
dn 40×3.5 A

Q 13744
/

dn 16×2 A
Q 819

/dn 25×2.5 A
Q 3276

/

dn 40×3.5 A
Q 17020

/
dn 50×4 A
Q 26569

/

dn 32×3 A
Q 9549

/

dn 50×4 A
Q 31625

/
dn 25×2.5 A

Q 9049
/

dn 50×4 A
Q 40674

/

dn 25×2.5 A
Q 4838

/

dn 50×4 A
Q 45512

/
dn 50×4 A

Q 4619
/

dn 25×2.5 A
Q 2513

/

dn 32×3 A
Q 6098

/dn 25×2.5 A
Q 4566

/
dn 20×2 A

Q 1532
/

dn 25×2.5 A
Q 2680

/

dn 20×2 A
Q 1886

/

dn 63×4.5 A
Q 10717

/

dn 50×4 A
Q 45512

/

dn 63×4.5 A
Q 11115

/

dn 50×4 A
Q 114154

/

dn 63×4.5 A
Q 126541

/

dn 25×2.5 A
Q 10493

/

dn 16×2 A
Q 1821

/ dn 20×2 A
Q 1821

/ dn 16×2 A
Q 2596

/ dn 16×2 A
Q 951

/
dn 16×2 A

Q 1538
/

dn 20×2 A
Q 1272

/

dn 16×2 A
Q 398

/

dn 20×2 A
Q 1886

/

dn 20×2 A
Q 1886

/
dn 16×2 A

Q 794
/

dn 16×2 A
Q 612

/ dn 16×2 A
Q 920

/

dn 20×2 A
Q 1253

/
dn 20×2 A

Q 1260
/ dn 20×2 A

Q 2106
/

dn 25×2.5 A
Q 3918

/
dn 16×2 A

Q 920
/

dn 25×2.5 A
Q 3918

/dn 25×2.5 A
Q 3918

/

dn 16×2 A
Q 1213

/

dn 25×2.5 A
Q 3918

/

dn 16×2 A
Q 1138

/

dn 25×2.5 A
Q 3667

/dn 25×2.5 A
Q 4666

/

dn 16×2 A
Q 1216

/

dn 16×2 A
Q 786

/ dn 16×2 A
Q 667

/

dn 16×2 A
Q 1004

/ dn 16×2 A
Q 389

/ dn 16×2 A
Q 430

/
dn 20×2 A

Q 2886
/

dn 25×2.5 A
Q 4656

/ dn 25×2.5 A
Q 3101

/ dn 25×2.5 A
Q 3101

/

dn 25×2.5 A
Q 3101

/dn 25×2.5 A
Q 3101

/

dn 25×2.5 A
Q 4656

/
dn 20×2 A

Q 2886
/

dn 16×2 A
Q 389

/ dn 16×2 A
Q 430

/
dn 16×2 A

Q 786
/ dn 16×2 A

Q 667
/ dn 16×2 A

Q 1004
/

dn 25×2.5 A
Q 4666

/
dn 25×2.5 A

Q 3667
/

dn 16×2 A
Q 1216

/
dn 25×2.5 A

Q 3918
/ dn 16×2 A

Q 1138
/

dn 25×2.5 A
Q 3918

/ dn 25×2.5 A
Q 3918

/ dn 16×2 A
Q 1213

/

dn 25×2.5 A
Q 3918

/ dn 16×2 A
Q 920

/

dn 20×2 A
Q 2106

/

dn 20×2 A
Q 1260

/

dn 20×2 A
Q 1253

/
dn 16×2 A

Q 920
/

dn 16×2 A
Q 612

/
dn 16×2 A

Q 794
/

dn 20×2 A
Q 1886

/
dn 20×2 A

Q 1886
/

dn 20×2 A
Q 1272

/
dn 16×2 A

Q 1538
/

dn 16×2 A
Q 951

/dn 16×2 A
Q 916

/

dn 16×2 A
Q 916

/

dn 20×2 A
Q 3678

/ dn 20×2 A
Q 3678

/

dn 20×2 A
Q 3678

/ dn 20×2 A
Q 3678

/

dn 20×2 A
Q 3678

/

dn 20×2 A
Q 3678

/

dn 20×2 A
Q 3678

/

dn 20×2 A
Q 3678

/

dn 20×2 A
Q 3678

/

dn 20×2 A
Q 3678

/

dn 20×2 A
Q 3678

/

dn 20×2 A
Q 3678

/

dn 20×2 A
Q 3678

/

dn 20×2 A
Q 3678

/

dn 25×2.5 A
Q 4588

/

dn 25×2.5 A
Q 4588

/

dn 25×2.5 A
Q 4588

/
dn 25×2.5 A

Q 4588
/

dn 25×2.5 A
Q 3050

/

dn 25×2.5 A
Q 3050

/

dn 25×2.5 A
Q 2886

/

dn 25×2.5 A
Q 2886

/

dn 20×2 A
Q 1401

/

dn 20×2 A
Q 1401

/

dn 20×2 A
Q 1156

/

dn 20×2 A
Q 1099

/

dn 20×2 A
Q 1099

/

dn 20×2 A
Q 1517

/dn 20×2 A
Q 1517

/

dn 20×2 A
Q 1517

/dn 20×2 A
Q 1517

/

dn 16×2 A
Q 259

/

dn 16×2 A
Q 259

/

dn 20×2 A
Q 1895

/

dn 20×2 A
Q 1895

/

dn 20×2 A
Q 1895

/

dn 20×2 A
Q 1895

/

dn 20×2 A
Q 1952

/

dn 20×2 A
Q 1952

/
dn 25×2.5 A

Q 2536
/

dn 25×2.5 A
Q 2536

/

dn 16×2 A
Q 896

/

dn 16×2 A
Q 896

/

dn 20×2 A
Q 1156

/

dn 20×2 A
Q 1156

/

dn 20×2 A
Q 1272

/

dn 20×2 A
Q 1272

/

dn 20×2 A
Q 1272

/

V-EXACT II-P
dn 15  n 2.5

V-EXACT II-P
dn 15  n 2.5

V-EXACT II-P
dn 15  n 3

V-EXACT II-P
dn 15  n 1

V-EXACT II-P
dn 15  n 1

REGULUX-P
dn 15  n 0

V-EXACT II-P
dn 15  n 1.5

V-EXACT II-P
dn 15  n 2

REGULUX-P
dn 15  n 0.5

V-EXACT II-P
dn 20  n 2

REGULUX-P
dn 20  n 0.5

STAP K20-80
dn 80  n 42 kPa

STAF
dn 80  n 8

ZAW KUL
dn 80

ZAW KUL
dn 80

V-EXACT II-P
dn 20  n 1.5

REGULUX-P
dn 20  n 0.5

V-EXACT II-P
dn 20  n 1.5

REGULUX-P
dn 20  n 0.5

V-EXACT II-P
dn 15  n 1.5

V-EXACT II-P
dn 20  n 2.5

REGULUX-P
dn 15  n 0.5 REGULUX-P

dn 20  n 1

V-EXACT II-P
dn 20  n 2.5

REGULUX-P
dn 20  n 1

V-EXACT II-P
dn 15  n 1

REGULUX-P
dn 15  n 0

V-EXACT II-P
dn 20  n 2

V-EXACT II-P
dn 20  n 2

REGULUX-P
dn 20  n 1

V-EXACT II-P
dn 20  n 2

V-EXACT II-P
dn 20  n 2

REGULUX-P
dn 20  n 0.5

REGULUX-P
dn 20  n 0.5

V-EXACT II-P
dn 20  n 1.5

REGULUX-P
dn 20  n 0.5

V-EXACT II-P
dn 20  n 1.5

REGULUX-P
dn 20  n 0.5

V-EXACT II-P
dn 20  n 3

REGULUX-P
dn 20  n 2

V-EXACT II-P
dn 20  n 6

V-EXACT II-P
dn 20  n 6

REGULUX-P
dn 20  n 3

REGULUX-P
dn 20  n 3

V-EXACT II-P
dn 20  n 3.5

V-EXACT II-P
dn 20  n 5.5

REGULUX-P
dn 20  n 3

V-EXACT II-P
dn 20  n 5.5

REGULUX-P
dn 20  n 3

V-EXACT II-P
dn 15  n 1

V-EXACT II-P
dn 20  n 2.5

REGULUX-P
dn 20  n 1

V-EXACT II-P
dn 20  n 3

REGULUX-P
dn 20  n 2

V-EXACT II-P
dn 15  n 1

REGULUX-P
dn 15  n 0

V-EXACT II-P
dn 15  n 2.5

REGULUX-P
dn 15  n 1

V-EXACT II-P
dn 20  n 1.5

REGULUX-P
dn 20  n 0.5

V-EXACT II-P
dn 20  n 2.5

REGULUX-P
dn 20  n 1

V-EXACT II-P
dn 20  n 2.5

REGULUX-P
dn 20  n 1

V-EXACT II-P
dn 20  n 5.5

REGULUX-P
dn 20  n 3

V-EXACT II-P
dn 20  n 5.5

V-EXACT II-P
dn 20  n 5.5

REGULUX-P
dn 20  n 3 REGULUX-P

dn 20  n 3

V-EXACT II-P
dn 15  n 2

REGULUX-P
dn 15  n 1

V-EXACT II-P
dn 20  n 5.5

V-EXACT II-P
dn 15  n 1.5

REGULUX-P
dn 20  n 3

REGULUX-P
dn 15  n 0.5

V-EXACT II-P
dn 20  n 5.5

V-EXACT II-P
dn 20  n 4.5

REGULUX-P
dn 20  n 3 REGULUX-P

dn 20  n 2

V-EXACT II-P
dn 15  n 2

REGULUX-P
dn 15  n 1

V-EXACT II-P
dn 20  n 3.5

V-EXACT II-P
dn 20  n 3.5

REGULUX-P
dn 20  n 2

REGULUX-P
dn 20  n 2

V-EXACT II-P
dn 20  n 5

REGULUX-P
dn 20  n 3

V-EXACT II-P
dn 20  n 5

REGULUX-P
dn 20  n 3

V-EXACT II-P
dn 20  n 5

REGULUX-P
dn 20  n 3

V-EXACT II-P
dn 20  n 4.5

REGULUX-P
dn 20  n 3

V-EXACT II-P
dn 20  n 4.5

REGULUX-P
dn 20  n 3

V-EXACT II-P
dn 20  n 3.5

V-EXACT II-P
dn 20  n 5.5

REGULUX-P
dn 20  n 2

REGULUX-P
dn 20  n 3

V-EXACT II-P
dn 15  n 1

V-EXACT II-P
dn 15  n 1

REGULUX-P
dn 15  n 0.5 REGULUX-P

dn 15  n 0

V-EXACT II-P
dn 15  n 2.5

REGULUX-P
dn 15  n 1

V-EXACT II-P
dn 15  n 1

V-EXACT II-P
dn 15  n 1

REGULUX-P
dn 15  n 0

REGULUX-P
dn 15  n 0

V-EXACT II-P
dn 15  n 1.5

REGULUX-P
dn 15  n 0.5

V-EXACT II-P
dn 15  n 1

REGULUX-P
dn 15  n 0

STANDARD-P
dn 32

STANDARD-P
dn 32

REGULUX-P
dn 20  n 1

50 49 48 33 34

23 24 25 2726 28 31 32 29 30

51 52 53 54 55 56 57 58 59

60 37 36 35 39 40 38 41 42 43 44 45 46 47
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