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Remont sufitu oraz kanalizacji deszczowej wewnętrznej  

w garażu usytuowanym w budynku przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku 

 



I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO                                              

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  

w Białymstoku 

15-874 Białystok, ul. Poleska 89  

Tel.: 85-66-37-301, fax: 85-66-37-302 

NIP: 542-25-03-045  

Osoby uprawnione do kontaktu ze strony Zamawiającego:  

a)  Joanna Późniewska - przetargi@wspr.bialystok.pl; 

b)  Andrzej Puciłowski - przetargi@wspr.bialystok.pl; 

c)  Sylwia Rogało - przetargi@wspr.bialystok.pl  

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: postępowanie o udzielenie zamówienia 

prowadzone będzie przy użyciu Platformy zakupowej https:// ezamowienia.gov.pl / (dalej: 

Platforma e-Zamówienia). 

3. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:   

https:// ezamowienia.gov.pl /, http://pogotowie.bialystok.pl/   

4. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia  pod adresem: 

https://ezamowienia.gov.pl/ 

5. Oferty w postępowaniu należy przesyłać zgodnie z Rozdziałem XIII SWZ.     

 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o danych zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 

89, 15-874 Białystok; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: iod@wspr.bialystok.pl tel. 85 663 73 01; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów obowiązującego prawa. Odbiorcami danych będą również podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp; 

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6.  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

7. Jednocześnie informujemy, że posiada Pani/Pan: 

a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w 

przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 
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c)  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego); 

d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;   

8.   Jednakże, nie przysługuje Pani/Panu: 

a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c)  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO; 

9.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na 

nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych 

osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) 

zwanej dalej Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ". 

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 

mowa w art. 3 ustawy Pzp. 

3. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych. 

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w 

niniejszej SWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej). Zamawiający nie 

przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 

9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa 

w art. 96 ust 2 pkt 2 Pzp. 

10. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

11. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę oraz dalszego Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wszelkie czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony  w art. 

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy. Zamawiający określa, iż czynnościami 

tymi są czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie związane z wykonywaniem robót, tj. 

wszystkie osoby wykonujące prace fizyczne związane z robotami budowlanymi i 

wykończeniowymi, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz osób 

prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnienie), którzy samodzielnie realizują 

umowę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przy czym osoby wykonujące 

czynności wskazane powyżej winny być zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z 

zakresem powierzonych im zadań. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca 



zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej. Zamawiający informuje, że 

w związku z niniejszym wymogiem szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia, zasady 

kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w niniejszym punkcie oraz 

sankcjonowania Wykonawców z tytułu niespełnienia powyższych wymagań opisano w projekcie 

umowy o zamówienie publiczne stanowiącej Załącznik nr 3 do SWZ. 

12. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:  

1 część – wymiana kanalizacji deszczowej wewnętrznej  

2 część – remont sufitu i kolumn 

13. Liczba części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę nie jest ograniczona. 

Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby części, na które 

zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia  są roboty budowlane polegające na:  
 w części 1 - wymianie kanalizacji deszczowej wewnętrznej w garażu usytuowanym w 

budynku przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku.  
 w części 2 - remoncie sufitu i kolumn znajdujących się w garażu usytuowanym w budynku 

przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku,  tj. m. in. położenie nowych tynków i pomalowanie.  
2. Dokładny zakres rzeczowy i ilościowy robót, warunki realizacji zamówienia zawarty został w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia, STWOiRB, przedmiarze robót oraz dokumentacji technicznej, 
stanowiących załączniki do niniejszej SWZ. 

3. Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonane prace remontowe w cz. 1 i 2 ustala się na 
minimum 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego z adnotacją „bez 
zastrzeżeń”. 

4. Z uwagi na fakt, iż okres gwarancji na roboty budowlane został wyznaczony przez 
Zamawiającego jako pozacenowe kryterium oceny ofert w cz. 1 i 2, Zamawiający wyznacza 
maksymalny punktowany okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy od daty sporządzenia 
końcowego protokołu odbioru robót, przyjętego z klauzulą bez zastrzeżeń. Szczegółowe 
informacje w tym zakresie zostały wskazane w SWZ w Rozdziale XVIII „Opis Kryteriów, 
którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 
kryteriów i sposobu oceny ofert.” Okres obowiązywania rękojmi za wady i/lub usterki na roboty 
budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego wynosi 5 lat od daty 
końcowego, bezusterkowego odbioru robót.  

5. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ jest integralną częścią niniejszej 

dokumentacji. 

6. Cena za wykonanie robót budowlanych powinna zostać ustalona zgodnie z założeniami 

określonymi w dokumentacji dołączonej do SWZ oraz w oparciu o przepisy Prawa budowlanego 

i zasady wiedzy technicznej. Wykonawca określając cenę za przedmiot umowy wykorzysta 

wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac 

związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, tj. koszty związane z wykonaniem i odbiorem 

przedmiotu umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy.  

7. Rozwiązania równoważne.  

Zamawiający zaleca Wykonawcom szczegółowe zapoznanie się ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót, dokumentacją 
techniczną i opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy w celu realizacji 
przedmiotu zamówienia. Wskazane przez Zamawiającego  w dokumentacji postępowania 
nazwy wyrobów gotowych z podaniem nazw, symbolu lub nazwy producenta, danych 
technicznych i opisów technologii, przeznaczone do wbudowania w ramach prac 
wykonawczych, stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte 
przez Wykonawców w ramach robót. W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach odniesień 
do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 
których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, oraz przez odniesienie do 
wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1) 
ustawy, w zakresie wybranych cech, Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązania 



równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach zostały użyte znaki 
towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje 
produkty lub usługi oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne 
oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Za rozwiązania równoważne 
Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez 
Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie 
można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych 
cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Wykonawca może 
zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i 
jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie 
negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu 
zamówienia, przedmiarze robót, kosztorysie inwestorskim, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót) tj. poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy 
systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów 
jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania 
stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu 
zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, 
Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 
katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami 
producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w 
stosunku do określonego rozwiązania. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do 
wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać dołączony do oferty. Wykonawca, 
który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie 
realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. Użycie w SWZ lub załącznikach oznakowania oznacza, że 
Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty 
budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy 
Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez 
Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, 
dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie 
wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację 
techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą 
przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że roboty 
budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane tj. proponowane 
rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określonego oznakowania lub 
określone wymagania wskazane przez Zamawiającego oraz udowodni że obiekt budowlany, 
dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone 
przez Zamawiającego. Użycie w SWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu 
wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z niezbędnych badań, prób, 
testów, rozruchów, regulacji i pomiarów przeprowadzonych przez uprawnione do tego jednostki 
jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi 
w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia 
oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne 
jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki 
dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany 
Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z niezbędnych badań, prób, 
testów, rozruchów, regulacji i pomiarów wskazanych wyżej, ani możliwości ich uzyskania w 
odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, 
oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty 
budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu 
zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Wykonawca 
zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu atestów, aprobat technicznych, deklaracji 
zgodności na wbudowane materiały, sprzęt i urządzenia według rozwiązań, które będą zawarte 
w dokumentacji dołączonej do SWZ. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis 
wynikający z Katalogu Nakładów Rzeczowych lub Kosztorysowych Norm Nakładów 
Rzeczowych wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia 
konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego 
sprzętu, o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów i nie spowoduje ryzyka 
niezgodności wykonanych prac z opisem przedmiotu zamówienia. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) i 8) 
ustawy.  



9. Zamawiające zaleca przed złożeniem oferty przez Wykonawcę odbycia wizji lokalnej w celu 
umożliwienia dokonania własnych pomiarów, przeprowadzenia oceny kosztów i ryzyka 
wszystkich czynników mogących mieć wpływ na przygotowanie rzetelnej oferty. Wizja 
lokalna odbędzie się w dniu 30.12.2025 r. o g. 12.00 w miejscu prowadzenia robót, tj. ul. 
Pogodna 22, Białystok.  

10. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
45000000-7 Roboty ogólne, 
45110000-1 Roboty rozbiórkowe 
45111220-6 Usuwanie gruzu 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45410000-4 Tynkowanie 
45442000-7 Roboty malarskie 

 

V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Do 3 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w 
terminie uzgodnionym przez obie Strony, jednak nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty zawarcia umowy. 
Uważa się, iż przedmiot zamówienia zostanie wykonany w chwili podpisania protokołu odbioru 
przedmiotu umowy z adnotacją „bez zastrzeżeń”. Dla każdej części będzie sporządzony oddzielny 
protokół odbioru. 
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na 
zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki: 
a) dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.  
b) dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej: 
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

c) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej w wysokości:  
- w części 1 - co najmniej 30.000,00 zł  
- w części 2 – co najmniej 130.000,00 zł   

d) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 
1) W części 1 i 2 - Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w 

szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

4. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie 
obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z 
datą wszczęcia postepowania. Za datę wszczęcia postepowania Zamawiający uznaje datę 
publikacji ogłoszenia w BZP. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany 
Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w 
jakimikolwiek dokumencie złożonym przez Wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w 
walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na 
złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, 
ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (wg tabeli A kursów średnich walut 
obcych). 

5. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w SWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o przedłożone na  
 



wezwanie przedmiotowe środki dowodowe, inne składane dokumenty lub oświadczenia złożone 
przez Wykonawcę w ofercie i na wezwanie Zamawiającego. 

 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

I.  w art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U.2025.514) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:  

a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  

b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba 

wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 

lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  

c)  Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący 

taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.  

W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, Zamawiający 

odrzuca ofertę takiego Wykonawcy. Sankcją przewidzianą za wykluczenie na powyższej 

podstawie jest również kara pieniężna nakładana na osoby lub podmioty podlegające 

wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się 

o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. Przy czym, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia 

publicznego rozumie się złożenie oferty. 

 

II.  w art. 108 ust. 1 Pzp, tj.:  

1) Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 

art. 299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  



f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 

9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej,  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który 

należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy 

z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykluczenie Wykonawcy może nastąpić na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Wykluczenie w okolicznościach, o których mowa w ust 1 pkt II następuje na okres 

wyliczony zgodnie z art. 111 Pzp. Wykluczenie w okolicznościach, o których mowa w ust 1 pkt I) 

następuje na okres trwania tych okoliczności.   

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, i 5 

Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki 

wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp.  

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 3 

Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3) Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, 

jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne (Podstawa prawna: art. 109 ust 3 

Pzp). 



 
 

VIII. OŚWIADCZENIA I PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, JAKIE 

ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA 

BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania (art. 125 ust 1 Pzp) z uwzględnieniem podstaw wykluczenia z art. 7 ust 1 ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ; 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub SWZ, aktualnych na dzień ich złożenia. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy: 
1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 
- w części 1 - co najmniej 30.000,00 zł  
- w części 2 – co najmniej 130.000,00 zł   

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język 
polski. 

6. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 
 

 

IX. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych. 

 
 

X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 

WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). W takim przypadku, zgodnie z art. 463 Pzp, umowa o podwykonawstwo nie 

może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia.  

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. 

4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie zamówienia. 



 

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej podpisane podpisem elektronicznym 

lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

notariusza. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, 

które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. 

 
 

XII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI 

ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I 

ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia  pod adresem: 

https://ezamowienia.gov.pl/ 

2. Zarejestrowanie w platformie e-Zamówienia oraz korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest 

bezpłatne.   

3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do 

widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-

client/tenders/ocds-148610-4f643de7-c812-4ac6-8c1a-e385fe0e786b . Postępowanie można 

wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj 

postępowania/konkursy ”) – identyfikator postępowania: ocds-148610-4f643de7-c812-4ac6-

8c1a-e385fe0e786b. 
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi 

posiadać aktywne konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. 
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki 
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, 
dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone 
w zakładce „Centrum Pomocy”.  

5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania 
konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.  

6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących 
kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być 
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.  

7. Dokumenty elektroniczne wymienione w §2 ust 1  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w 
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie  takie jak: oferty, oświadczenia, o których 
mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 PZP, przedmiotowe środki 

https://ezamowienia.gov.pl/
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(125)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(118)ust(3)&cm=DOCUMENT


dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 PZP, sporządza się w 
postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z uwzględnieniem rodzaju 
przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. Zamawiający w szczególności 
preferuje następujące formaty plików: .pdf, .doc, .docx, .odt. 

8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w ust 7, przekazywane w 
postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej:  

a)  w formatach danych zgodnie z ust. 7, lub 
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub „Formularza do 
komunikacji).  

9. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 
PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 
dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 PZP, niewystawione przez 
upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w formie elektronicznej 
(opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

10. Po podpisaniu plików, a przed ich załączeniem na Platformę e-Zamówienia zaleca się 
dokonanie weryfikacji kompletności i poprawności wszystkich złożonych podpisów (w 
szczególności gdy dokument był podpisywany przez kilku reprezentantów lub przy 
wykorzystaniu różnych podpisów). W przypadku korzystania z wariantu składania podpisów 
zewnętrznych konieczne jest załączenie na Platformę e-Zamówienia odpowiedniej pary 
plików, tj. pliku podpisywanego oraz pliku zawierającego podpis. 

11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną 
za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” 
(„Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się 
w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie 
odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do 
przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 

12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie 
wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się 
na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do 
zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie 
tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 

13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po 
zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.  

14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” 
wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego 
formularza).  

15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług   
Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa 
Regulamin Platformy e-Zamówienia.  

16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-
Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod 
numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na 
stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.  

17. Wykonawcy  mogą  również  komunikować  się  z Zamawiającym za  pomocą  poczty 
elektronicznej, adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl. Komunikacja za pośrednictwem 
poczty elektronicznej  nie dotyczy składania ofert oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 
125 ust 1 PZP. Składanie ofert odbywa się w sposób określony w rozdziale XIII.  

18.    UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ  
1)   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Wniosek należy przesłać na adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl lub za 
pośrednictwem Platformy e-Zamówienia w zakładce „Formularze” („Formularze do 
komunikacji”) zgodnie z pkt 11. Zamawiający prosi o przekazanie pytań również w 
formie edytowalnej, gdyż skróci to czas na udzielenie wyjaśnień. 

2)    Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(94)ust(2)&cm=DOCUMENT
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treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem  terminu 
składania ofert. 

3)    Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 2) 
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 
przygotowania i złożenia ofert. 

4)    Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 2) 

5)  W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął  w terminie , o którym 
mowa w pkt 2),  Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 
obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.  

6)   Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 
przekaże Wykonawcom, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. 

19. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępni na Platformie e-
Zamówienia.  

20. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia.  

21. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień 
lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia 
Zamawiającego. 

22. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 
wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie 
ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. 

23. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 
zamieszczenie informacji na Platformie e-Zamówienia oraz zamieszcza w ogłoszeniu o 
zmianie ogłoszenia.  

24. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. 
 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Ofertę, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp uwzględniające podstawy 
wykluczenia z art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa się 
pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 
4. Wykonawca przygotowuje ofertę na „Formularzu ofertowym” udostępnionym przez 

Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia jako załącznik do SWZ i zamieszczonego w 
podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.  

5. Wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera 
użytkownika, uzupełnić danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na 
dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu 
elektronicznego. 

6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w 
podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku 
„Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie 
dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i 
„upuść”) służące do dodawania plików. 

7. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym 
polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty 
przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące 
ofertę lub składane wraz z ofertą. 

8. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa 
wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 
odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku 
„Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący 



tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy 
dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.  

9. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewnętrzny. 

10. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z 
ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla 
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem 
wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu 
udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W 
zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne 
dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane 
dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z 
wszytym podpisem (typ wewnętrzny).  

11. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z 
opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

12. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie 
informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się 
w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania 
(EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. 

13. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
14. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca 

wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.  
15. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 

MB.  
16. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 
17. Ofertę sporządza się na Formularzu Ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego na 

Platformie e-Zamówienia jako Załącznik nr 6 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest 
zobowiązany złożyć: 

1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp uwzględniające podstawy 
wykluczenia z art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego – [wg Załącznika nr 4 do SWZ]; 

2) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty. W celu potwierdzenia, 
że dana osoba jest umocowana do reprezentowania Wykonawcy, Zamawiający żąda od 
Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

3)  W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji 
Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla 
danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument 
pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do złożenia oferty powinno zostać złożone w 
oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). 
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa  
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia 
sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dn. 14 lutego 1991 r. Prawo o 
notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego 
uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 
uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

4) Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie  z wymogami zawartymi w „Polskich 
Standardach kosztorysowania robót budowlanych” – wydanie II  SKB z 2017 r. 
Szczegółowe informacje na temat sposobu obliczenia ceny zostały podane w rozdziale 
XVII SWZ.  

18. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 
formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone 



zgodnie z tymi wzorami. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez 
Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi 
przez Zamawiającego. 

19. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy; w 
sprawie dokumentów, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

20. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym 

dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 

10.02.2026 r. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o 

którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 

jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

XVI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 12.01.2026 r. do godziny 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2026 r. o godzinie 11:00 

3. Otwarcie  ofert  następuje  przy użyciu platformy e-Zamówienia.   

4. W przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

5. Zamawiający poinformuje o awarii systemu na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 

a w przypadku awarii sieci internetowej informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 66 

37 344.  

6. W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną Wykonawca akceptuje regulamin korzystania 

z portalu E-zamówienia przed skorzystaniem przez niego z udostępnionego serwisu do złożenia 

oferty. 

7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie prowadzonego postępowania 

informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić będzie wynagrodzenie 
kosztorysowe za realizację przedmiotu zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę. Cena 



oferty - jest to kwota wymieniona w Formularzu oferty (Załącznik nr 6 do SWZ), którą należy 
podać w zapisie liczbowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr) zgodnie z 
zasadami arytmetyki. 

2. Ceny oraz wyliczoną na ich podstawie cenę ofertową należy przedstawić zgodnie z formularzem 
ofertowym. 

3.  Podstawą do określenia ceny oferty jest SWZ wraz załącznikami.  
4. Cena oferty powinna być obliczana z uwzględnieniem z art. 225 ust. 1 

ustawy. Oznacza to, że jeżeli zostałaby złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 
towarów i usług, Wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu 
ofertowym w rubryce podatek VAT - wskazuje zapis: „obowiązek podatkowy po stronie 
Zamawiającego”, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na 
cenę przedmiotu zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Wykonawcy 
zaleca się zapoznanie się z przedmiotem zamówienia w celu skalkulowania ceny oferty z należytą 
starannością. 

5. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto, jaką poniesie na 
realizację przedmiotu zamówienia tj. dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową 
brutto podaną w formularzu ofertowym, obliczoną zgodnie z formularzem cenowym.  

6. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z projektem umowy - Załącznik nr 3 do SWZ.  
7. UWAGA: Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma indywidualną 

interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego 
postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT, 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą, na podstawie art. 455 ustawy, 
polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to 
uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, 
Wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT). 

8. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną w oparciu o dostarczony przedmiar 
robót i dokumentację projektową. 

9.  Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie  z wymogami zawartymi w „Polskich Standardach 
kosztorysowania robót budowlanych” – wydanie II  SKB z 2017 r. 

11. W przypadku braku cen przy pozycjach kalkulacji ofertowej Zamawiający będzie traktował, że 
pozycja ta została wyceniona w innych pozycjach kosztorysowych. 

12. Wartość kosztorysowa  zawierać powinna wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
niniejszej umowy, w tym między innymi: 
a. zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy / robót budowlanych  
b. zabezpieczenie stanowiska i sprzątnięcie po jej zakończeniu każdego dnia  
c. sporządzenie dokumentacji powykonawczej  
d. wydzielenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych podczas robót  -  (taśmy ostrzegawcze) 

13. Formuły kalkulacji uproszczonej: 
Wk= ∑LxCj    gdzie   Cj=∑nxc+Kpj+Zj 
 
 Wk – oznacza wartość kosztorysową robót budowlanych 
L – oznacza ilość  jednostek przedmiarowych (obmiarowych) robót 
Cj – oznacza cenę jednostkową roboty  podstawowej 
n – oznacza jednostkowe nakłady rzeczowe 
c – oznacza cenę czynników produkcji  
nxc – koszty bezpośrednie jednostki przedmiarowej robót  
Kpj – oznacza koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót 
Zj – oznacza zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową robót 

14. Ceny jednostkowe przyjmowane do kalkulacji uproszczonej oraz wartość kosztorysowa nie 
uwzględniają podatku VAT. 

15. Dokładność obliczeń: całość robót zaokrągla się do pełnych groszy po przecinku zgodnie z 
zasadami arytmetyki. 

16. Kosztorys ofertowy ma zawierać: 
a) Stronę tytułową  
b) Tabelę elementów scalonych 



c) Kalkulację sporządzoną według metody uproszczonej 
17. Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony  w 

art. 223 ust. 2 Pzp. 
18. Forma wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych wynagrodzenie kosztorysowe podlegające 

rozliczeniu wg obmiaru wykonanych robót (kosztorys powykonawczy). 
19. W ramach wartości umownej zamówienia roboty nieuwzględnione w przedmiarze (pod względem 

rodzajowym) a konieczne do wykonania będą rozliczane na podstawie obmiaru robót i kosztorysu 
powykonawczego sporządzonego na n/w stawkach i narzutach przedstawionych w kosztorysie 
ofertowym: 

− R - Stawka robocizny kosztorysowej ………..zł/r-g 
− Kp - Wskaźnik narzutów kosztów pośrednich …….% do R+S 
− Z - Wskaźnik narzutów zysku ………% do R+S+Kp 
− Materiały, które nie występują w kosztorysie ofertowym będą rozliczane jako średnie wg 

aktualnych (na dzień rozliczania robót) wydawnictw Sekocenbud wraz z kosztami zakupu. 
− Sprzęt, który nie występuje w kosztorysie ofertowym będzie rozliczany jako średni wg 

aktualnych (na dzień rozliczania robót) wydawnictw Sekocenbud. 
 
 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG 

TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert: 
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) 
1 Cena ofertowa brutto (C) 60 

2 Okres gwarancji na roboty  
budowlane (G) 

40 

 
2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryteria wskazane w pkt 1. 
3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny 

ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.  
4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

C = (Cn/Cb) x 60 % x 100 pkt 
gdzie,  
C - ilość punktów za kryterium cena,  
Cn - najniższa cena ofertowa brutto spośród ofert nieodrzuconych,  
Cb - cena brutto oferty badanej.  

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po 
matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy 
wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.  
 

5. Punkty za kryterium „Okres gwarancji na roboty budowlane”  (G) zostaną obliczone według 
wzoru: 

 
G = (Gb/Gn) x 40 % x 100 pkt 

gdzie,  
G-  ilość punktów za kryterium okres gwarancji,  
Gb - okres gwarancji oferty badanej,  
Gn - najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych.  

Zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji na roboty budowlane w cz. 1 i 2 na okres 
minimum 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru z klauzulą „bez 
zastrzeżeń”. Zamawiający przyjmuje, że w kryterium „Okres gwarancji” oceniany będzie 
proponowany przez Wykonawców okres gwarancji w skali od 25 miesięcy do 48 miesięcy. 
W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający 
przyjmie, że oferuje on minimalny wymagany okres gwarancji, tj. 24 miesiące i otrzyma 0 
punktów. Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone. W 
przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego, niż 48 miesięcy, 



Zamawiający w celu przyznania punktów w kryterium „Okres gwarancji” przyjmie do obliczeń 
48-miesięczny okres gwarancji. 
W kryterium „Okres gwarancji”, oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 
40 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu odpowiednio mniej. Końcowy 
wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów 
obliczoną na podstawie wzoru: Przyznana ilość punktów = C + G 

7. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać w zakresie wszystkich kryteriów jej oceny maksymalnie 
100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom zawartym w Pzp oraz SWZ i uzyska największą łączną ilość punktów za wszystkie 
kryteria oceny ofert spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z łączną ilością 
uzyskanych punktów. 

8. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród 
tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

9. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera 

ofertę z najniższą ceną. 

10. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający 
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Oferty dodatkowe nie 
mogą zawierać cen wyższych niż uprzednio. 

11. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 
określonym przez Zamawiającego.  

 
 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz dokumentach zamówienia i zostanie oceniona 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.  

2. Zamawiający zawiadomi o wyniku przetargu, zgodnie z przepisami ustawy. Zawiadomienie to 
zostanie również przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie Wykonawcy.   

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w której m.in. 

zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania 

dokumentów związanych z płatnościami. O terminie złożenia umowy Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę odrębnym pismem.  

4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

warunkach określonych w Rozdziale XXI niniejszej SWZ. 

 

 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
 

XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI 

JEJ ZMIANY 

1. Istotne postanowienia przyszłej umowy stanowią Załącznik Nr 3 do SWZ.  
2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o 

której mowa w pkt. 1. tj. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie 



zobowiązany do podpisania umowy, zgodnie z załączonym projektem umowy. Złożenie oferty 
jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 
454 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w projekcie umowy. 

 
 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i 

Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię 

odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

    1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

    2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

8.   Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

20. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej 

21. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej "sądem zamówień publicznych". 

22. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

23. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

 

XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

Integralną częścią SWZ są załączniki:  
Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 
Załącznik Nr 2 – Dokumentacja techniczna: rysunki techniczne, STWOiRB, przedmiar robót. 
Załącznik Nr 3 - Projekt umowy 
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 Pzp z uwzględnieniem podstaw wykluczenia z art. 7 ust 1 ustawy o 



szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
Załącznik Nr 5 - Klauzula informacyjna 
Załącznik Nr 6 - Formularz ofertowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia  
 

 

Przedmiotem zamówienia jest „Remont kanalizacji deszczowej wewnętrznej i tynków w garażu”. 
 
CPV:   
45000000-7 Roboty ogólne, 
45110000-1 Roboty rozbiórkowe 
45111220-6 Usuwanie gruzu 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45410000-4 Tynkowanie 
45442000-7 Roboty malarskie 
 
LOKALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 
ul. Pogodna 22 
15 – 354 Białystok 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie prac remontowych 

tynków oraz kanalizacji deszczowej wewnętrznej w garażu.  
 Przed przystąpieniem do realizacji zadania zostanie wykonany demontaż przewodów 
wentylacyjnych, demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego przez firmę zajmującą się utylizacją 
złomu. 
 Przetarg jest podzielony na dwa następujące zadania: 
  
Część nr 1: zakres prac kanalizacji deszczowej wewnętrznej w garażu składają się z: montażu systemu 
rur i kształtek z PCV (lub odpowiadającego temu materiału) o odpowiednio dobrej średnicy (przyjęto 
w założeniach Φ=100mm) na poziomie 0, 1,2 ,3, zgodnie z rysunkiem poniżej. 
 
 
 
 
Część nr 2: Zakres prac obejmuje tynki w garażu nieogrzewanym, na poziomie 0 na niskim suficie, 
nadprożach oraz słupach: 

 przygotować parking przed przystąpieniem do prac: zabezpieczyć podłogę, instalacje 
elektryczne, przeciwpożarowe, oświetlenie , oznakowanie wyjścia ewakuacyjnego, czujki 
dymu oraz inne istotne elementy natynkowe 

 skuć luźne warstwy; 
 oczyścić z korozji widoczne pręty zbrojeniowe; 
 pomalować farbą antykorozyjną odsłonięte elementy zbrojenia; 
 pogruntować ubytki; 
 poszpachlować ubytki; 
 położyć podobną strukturę do istniejącego tynku; 
 wstawić narożniki na słupach, w celu zabezpieczenia przed urazami mechanicznymi; 
 pomalować 2-krotnie farbą w kolorze sufit (złamana biel/szary), nadproża oraz słupy od 1,6m 

wzwyż; 
 pomalować farbą emulsyjną/elewacyjną/sygnałową słupy od poziomu 0m do 1,6m w kolorze 

żółtym. 
 

Powierzchnia całkowita prac malarskich wynosi 1409,03m
2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2: Dokumentacja techniczna. 
 
Część 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 do SWZ – Dokumentacja techniczna 
 
 
Część 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rys. 1. Dwa przekroje przez garaże gdzie będzie wykonywany zakres zadania 1. Instalacja kanalizacji 
wewnętrznej deszczowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Część 2:  
 
 
 
 
 
 
 
 
STWiORB – robi Sylwia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 2. Zakres prac malarsko-tynkarskich, zakreskowany obszar w kolorze zielonym, malowane będą 

sufity oraz filary. 
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SST - I. WYMAGANIA OGÓLNE – CPV 45000000-7 
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STT – III.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ CPV 45332300-6 
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 SST - I. WYMAGANIA OGÓLNE – CPV 45000000-7 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót w obiektach budowlanych. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i prac drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST) . 

1.4 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1 Zamawiającym – oznacza osobę fizyczną lub prawną, której nazwisko lub nazwa są 

wymienione w umowie oraz jej prawnych następców. 

1.4.2 Wykonawcy – oznacza osobę fizyczną lub prawną, której oferta została zatwierdzona przez 

Zamawiającego a także następców uzyskujących prawo do tego tytułu. 

1.4.3 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

• budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

• obiekt małej architektury; 

1.4.4 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.5 budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 

albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 

nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 

powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.6 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 



reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 

urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 

na całość użytkową. 

1.4.7 obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

• posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

• użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

1.4.8 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 

trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.9 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.10 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.11 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

1.4.12 urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.13 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.14 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

1.4.15 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

1.4.16 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 



1.4.17 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

1.4.18 terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

• obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

• bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.19 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.20 właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – 

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 

określonych w rozdziale 8 Prawa Budowlanego. 

1.4.21 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.22 organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów. 

1.4.23 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.24 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.25 drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.26 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.27 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.28 rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.4.29 laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 



przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.30 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Zamawiającego. 

1.4.31 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.32 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.33 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.34 rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

1.4.35 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji. 

1.4.36 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.37 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień. 

1.4.38 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu. 

1.4.39 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.40 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.41 normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 

tych organizacji. 



1.4.42 przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

1.4.43 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.44 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 

słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 

postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 

dniem 20 grudnia 2003 r. 

1.4.45 Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.46 Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 

przepisach). 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze szczegółową 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren robót wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

1.5.2 Zgodność robót z opisem przedmiotu zamówienia i ST 

Opis przedmiotu zamówienia, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 

i poprawek. 

 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia i ST. 



 Wielkości określone w opisie przedmiotu zamówienia i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z opisie 

przedmiotu zamówienia lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość wykonania robót, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi o odpowiedniej jakości. 

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca zabezpieczy w odpowiedni sposób instalację przeciwpożarową, elektryczną, 

lampy oświetleniowe, czujki dymu, znaki ewakuacyjne  oraz inne ważne elementy przed 

przystąpieniem do prac tynkarskich, malowniczych. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren remontu w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 

1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 



1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.7 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca musi dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami terenu robót określonymi w umowie. 

Zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi uzyskane przez Wykonawcę 

od uprawnionych instytucji, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia 

dróg, spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie 

uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i musi dokonać napraw lub wymienić uszkodzone 

elementy na koszt własny, uzyskując aprobatę Inżyniera. 

1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 



2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do remontu muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych. Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów 

dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża. 

 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Zamawiającemu. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inwestora. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 



Jeśli opis przedmiotu zamówienia lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi inwestora o 

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zamieniany bez zgody inwestora. 

3 SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez inwestora. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w opisie przedmitu zamówienia, ST i wskazaniach inwestora w terminie przewidzianym 

umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 

przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli opis przedmiotu zamówienia lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającegfo, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

4 TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji technicznej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót. 

5 WYKONANIE ROBÓT 



5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją OPZ, 

wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, OPZ i w ST, a także w normach i 

wytycznych. 

Polecenia inwestora dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca w porozumieniu z inwestorem opracuje: 

• podziału obszaru wyłaczonego z użytkowania na sekcję, 

• organizacji ruchu tymczasowego na czas remontu. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie możliwości technicznych, kadrowych i 

organizacyjnych gwarantujących wykonanie robót zgodnie z SST, obowiązującymi normami, wiedzą i 

sztuką budowlaną 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Wykonawca ma obowiązek stosować tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - 

w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 

198, poz. 2041). 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub: 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST 



spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 

sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 

2041). 

6.4. Dokumenty kontraktu 

a) umowa, 

b) protokoły wprowadzenia na budowę, 

c) protokoły robót zanikowych 

d) protokoły odbioru robót, 

e) inne, (jeżeli będą konieczne 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Obmiar podlega weryfikacji przez 

inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w 

dokumentacji kosztorysowej. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje komisja powołana wyznaczona przez Zamawiającego. 

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 



Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

członków komisji i Wykonawcy. Komisia odbieraiaca roboty dokona ich oceny jakościow Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego 

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, jeżeli wystąpiły wyniki 

pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości jeżeli wystąpiły wystąpiły deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST  

• dokumenty potwierdzające zagospodarowanie wytworzonych odpadów  

• kosztorysy powykonawcze  

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

8.4 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji (pogwarancyjny) będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 

ostateczny (końcowy) robót”. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 



Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

ST i w dokumentacji. 

 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

d) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

e) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Podstawa merytoryczna wykonywania usługi 

Podstawą merytoryczną wykonywanej usługi są n/w dokumenty  

• Pisemna umowa z Zamawiającym z określeniem terminu zakończenia  

• Opis przedmiotu zamówienia  

• Przedmiar robót  

• Kosztorys ofertowy, który winien sporządzić Wykonawca własnym staraniem i na własny 

koszt przed przystąpieniem do robót na podstawie ww. dokumentów 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane . 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych. 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej. 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym. 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych. 

11 Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. 



• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy. 

11.1 Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

STT – II.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I USUWANIE GRUZU – CPV 45110000-1, 

45111220-6 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji wyżej wymienionych robót. 

1.2 Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszelkich prac demontażowych i rozbiórkowych niezbędnych do zrealizowania zadania. 

 rozbiórka przewodów wentylacyjnych; 

 odbicie zagrzybionych tynków; 

 demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego. 

 

1.3 Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 



Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład 

istniejącego obiektu budowlanego. 

Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich 

pozbycia się jest obowiązany. 

Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie 

odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. 

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk odpadów. 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom 

związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia 

tych zagrożeń. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót 

rozbiórkowych, zgodność ze Specyfikacją, opisem przedmiotu zamówienia oraz zaleceniami 

Zamawiającego. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego  Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowy. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być 

szczególnie stosowane przy lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych, zabezpieczeniu przed: 

wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeniem zbiorników i 

cieków wodnych. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z opisem 

przedmiotu zamówienia oraz specyfikacją techniczną. 

1.5 Wymogi formalne 

Prace rozbiórkowe powinny być powierzone wykonawcy mającemu doświadczenie w realizacji tego 

typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

1.6 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć miejsca przeznaczone do wycięcia, rozbiórki czy 

bruzdowania, tak aby były zgodne z wytycznymi Zamawiającego. 

2 MATERIAŁY 

Wszystkie zdemontowane materiały budowlane jak np. gruz ceglany, betonowy, elementy stalowe 

oraz aluminiowe należy usunąć poza budynek. Gruz należy wywieźć na wysypisko, stal na 

złomowisko. 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 



Roboty można wykonać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w specyfikacjach. Do tego celu 

można używać piły diamentowej oraz młotków i przecinaków, łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, 

szufle, wiadra, taczki, piły do metalu, młoty pneumatyczne. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 

wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – I "Wymagania ogólne" pkt 4. 

Odwiezienie zdemontowanych materiałów jak np. gruz, elementy stalowe na odpowiednie 

składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w jakimkolwiek podłożu. 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – I "Wymagania ogólne" pkt 5. 

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 

specyfikacjach. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane 

bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy 

powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez inwestora. Elementy i materiały, które stają się 

własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy. Rozbiórka wszelkich elementów i 

konstrukcji winna być wykonana sposobem ręcznym lub mechanicznym, przez rozkuwanie bez użycia 

urządzeń powodujące zniszczenie dekoracji ceglanej. 

5.2 Wymagania przy wykonaniu rozbiórek 

Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, 

aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 

przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanych odpadów 

w tym cegły tak, aby możliwe było ich ponowne wykorzystanie lub wywóz w jednorodnych partiach. 

W przypadku elementów rozbiórkowych pokrycia dachowego oraz elementów konstrukcyjnych 

należy przeprowadzić w sposób nienaruszający korpusu obiektu, natomiast elementy odpadu (w 

rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów) winny być posegregowane w celu zastosowania 

właściwego sposobu ich utylizacji. Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z 

wymogami prawa. Przewiduje się odwiezienie odpadów na składowiska odpadów. 

5.3 Wykonywanie robót rozbiórkowych 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia. 

Usuwanie nie powinno powodować naruszenia konstrukcji budynku ani nie powinno wywołać 

nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego elementu konstrukcyjnego. Roboty rozbiórkowe 

należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie ostrożnie należy przeprowadzać rozbiórkę elementów 

budynku przeznaczonych do ponownej zabudowy oraz zwracać uwagę, aby nie uszkodzić części nie 

przeznaczonych do rozbiórki. Warunki jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek 

obejmują : 



 należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracy 

 gruz i materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy; w żadnym wypadku nie 

wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz; 

 robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00 m powinni być 

zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do 

konstrukcji budynku niepoddanych rozbiórce. 

Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali, 

oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do 

poziomu. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 

Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

 0,75 m – od ogrodzenia i zabudowań,  

 5,00m – od stałego stanowiska pracy 

Elementy do odzysku będą przechowywane w miejscu krytym. 

 

6 KONTROA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – I "Wymagania ogólne" pkt 6. Bieżąca kontrola 

obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich 

zgodność z opisem przedmiotu zamówienia i obowiązującymi przepisami. Na żądanie inwestora, 

Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 

6.2 Kontrola jakości 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonywanych prac z Opisem Przedmiotu 

Zamówenia oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – I "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową rozbiórek jest m², wykucia ościeżnic szt., załadunku i wywozu gruzu m³. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Podczas odbioru należy sprawdzić zgodność wykonanych prac z protokołem. Przed rozpoczęciem 

rozbiórek należy wyznaczyć sposób, miejsce demontażu. Roboty powinny być wykonane zgodnie ze 

ST oraz pisemnymi decyzjami inwestora. 

Roboty uznaje się za zgodne z wymaganiami jeżeli są wykonane i sprawdzone wszystkie czynności i 

pomiary. Podstawę dla odbioru powinny stanowić następujące dokumenty: 

  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, 



 oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzeniu wszystkich prac zgodnie z właściwymi 

przepisami technicznymi i sanitarnymi, 

 potwierdzenie przyjęcia odpadów na składowisko przez firmę zajmującą się 

unieszkodliwianiem odpadów. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z ST – I "Wymagania ogólne" pkt 9. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-ISO 3443-1:199 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

• PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów, 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

STT – III.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ CPV 45332300-6 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych remontu kanalizacji wewnętrznej w garażu. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót w zakresie wewnętrznej 

instalacji kanalizacji sanitarnej wynikających z zakresu przewidzianych prac.  

1.3.Zakres robót objętych ST 

Ogólny zakres prac określono w ST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie sanitarnych robót technologicznych. 

Zakres prac obejmuje : 

• roboty przygotowawcze, 

• zakup wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 



• dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów i urządzeń, sprzętu, narzędzi 

niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 

• wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 

• rozpakowanie urządzeń, przegląd i segregacja, 

• oczyszczenie materiałów z zanieczyszczeń i smarów konserwacyjnych, 

• wbudowanie wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania 

robót: wyznaczenie miejsca ułożenia, ustawienie we właściwym miejscu, wypoziomowanie, sposób 

podparcia , cięcie rur, montaż poszczególnych elementów, regulacja ustawienia i dopasowanie, 

uszczelnienie połączeń, 

• sprawdzenie poprawności montażu,, 

• wykonanie przekuć i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia 

elementów instalacji, 

• zamurowanie wykonanych bruzd i przekuć z zaszpachlowaniem; 

• uszczelnienie przejść instalacji przez przegrody budowlane (stropy i ściany), założenie tulei 

ochronnych, 

• prace porządkowe, 

• unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 

• opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

• przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 

 

Zakres rzeczowy obejmuje : 

• montaż rurociągów PCV lub odpowiadającego temu materiału) o odpowiednio dobrej średnicy 

(przyjęto w założeniach Φ=100mm) z kratkami najazdowymi 

. 

 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST- 

„Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne”, PNISO 7607-2 

„Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także wprzywołanych normach przedmiotowych. 

1.5.Wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz 

ich zgodność z dokumentacją, ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST- „Wymagania ogólne”. 



1.5.2. Odstępstwa od umowy mogą dotyczyć jedynie zastąpienia przyjętych materiałów przez inne 

materiały o analogicznych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa 

od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości technicznych, 

funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

2.MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne. 

Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu 

, powinny być zaopatrzone w taki dokument. 

2.2. Wymagania szczegółowe. 

2.2.1. montaż rurociągów PCV lub odpowiadającego temu materiału) o odpowiednio dobrej średnicy 

(przyjęto w założeniach Φ=100mm) z kratkami najazdowymi 

2.2.2. Łączenie rur za pomocą kielichów – metoda kielichowania 

2.3. Warunki przechowywania i składowania. 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 

Podany powyżej materiał stanowi propozycję zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień 

publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech 

technicznojakościowych wyrób .Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w ST. Roboty 

można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu nie wpływającego niekorzystnie na 

jakość wbudowywanych materiałów. 

4. TRANSPORT 

• Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w ST. 

• Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju, 

długości i ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływających niekorzystnie na ich właściwości. 

• Rury winny być przewożone bez kontaktu z innymi materiałami, które mogłyby uszkodzić 

tworzywo sztuczne. Rury winny być podparte na całej długości. Długość nawisu rury nie może 

przekroczyć 1m. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót  

podano w ST- „Wymagania ogólne”. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, 

przy udziale środków , które zapewnią osiągnięcie jakości i spełnienie wymagań technicznych. Roboty 

należy w całości wykonywać zgodnie z PN-EN 1610. 



 

Instalacja kanalizacyjna 

Instalację kanalizacyjną należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-81/B-10700/01. 

Prowadzenie przewodów winno być zgodne z PN-81/B-10700/01. Przewody należy układać 

kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewodów kanalizacyjnych należy 

prowadzić pod przewodami zimnej i ciepłej wody , gazu, c.o. i gołymi przewodami elektrycznymi. 

Minimalna odległość od przewodów cieplnych winna wynosić 0,1m mierząc od powierzchni rur. W 

przypadku gdy odległość ta jest mniejsza , należy zastosować izolację termiczną. Przewody należy 

prowadzić po ścianach lub w bruzdach, w pomieszczeniach o temperaturze powyżej 0oC z 

zapewnieniem swobodnego wydłużenia rurociągów. Powierzchnie przewodów prowadzonych w 

bruzdach należy zabezpieczyć przed tarciem, a odległość pomiędzy ścianką bruzdy a powierzchnią 

rury nie powinna być mniejsza niż 0,1m. Spadki podejść wykonać nie mniejsze niż 2%. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników 

z obejmami - mocowanie umieszczać pod kielichem. Na przewodach spustowych należy stosować co 

najmniej jedno mocowanie stałe na kondygnacji i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie 

przesuwne. Przewody poziome powinny mieć zamocowany przynajmniej co drugi element (kształtkę). 

Należy zachować maksymalne rozstawy uchwytów: dla rur PVC o średnicy od 50 do 110mm0 1,0m, a 

dla rur o średnicy powyżej 110mm – 1,25m. 

Przejścia przewodów przez ściany należy wypełnić materiałem utrzymującym stały stan plastyczny. 

Przejścia przez stropy prowadzić w tulejach ochronnych wystających ok. 3cm powyżej podłogi. 

Średnica tulei winna być ok. 5cm większa od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń miedzy rurą 

a tuleją należy wypełnić szczeliwem zapewniającym swobodny przesuw przewodu. Przewody 

odpływowe (poziomy), odgałęzienia, spadki, podejścia i rewizje należy wykonać z zachowaniem 

wymagań określonych w normie PN-81/B-10700/01. 

Syfony odpływowe można łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych i 

przejściowych. Wentylowanie instalacji zapewnia się za pomocą rur wywiewnych i kominków – rury 

wyprowadzić do wysokości 0,5 do 1m ponad dach. 

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej 

Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowogospodarcze należy 

powyżej kolana łączącego pion z poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji. Następnie 

podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacyjne należy obserwować podczas przepływu wody 

odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. 

Przewody kanalizacyjne o ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków: 

a) przy swobodnym przepływie ścieków – w podejściach kanalizacyjnych i przewodach spustowych 

(pionach) odprowadzających ścieki bytowogospodarcze, 

b) przy ciśnieniu próbnym równym najwyższemu ciśnieniu statycznemu jakie może powstawać w 

wykonanej instalacji – w prowadzonych wewnątrz budynku przewodach kanalizacji deszczowej, 

c) przy ciśnieniu próbnym równym 50kPa - w prowadzonych wewnątrz budynku przewodach 

odpływowych (poziomach) odprowadzających ścieki bytowo-gospodarcze 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 



„Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości materiałów  

polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych materiałów z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego wST. 

6.3. Kontrola jakości wykonania robót  

polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją 

Techniczną i poleceniami Zamawiającego oraz wytycznymi montażowymi dostawcy. 

6.4. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

• sprawdzenie zgodności wykonanych robót z warunkami technicznymi, 

• sprawdzenie jakości materiałów z wymaganiami (typy, wymiary) poprzez oględziny 

zewnętrzne i weryfikację dostarczonych dokumentów określających rodzaj i jakość materiałów 

przeznaczonych do wbudowania , 

• sprawdzenie prawidłowości robót montażowych rurociągów wraz z armaturą (trasy, spadki 

przewodów, połączenia, odchylenia osi przewodów, kompensacje, mocowanie przewodów, 

zabezpieczenia przewodów przy przejściach przez przegrody itd.) wg PN-81/B-10700.00 oraz PN-

81/B-10700.01, 

• poprawność wykonania przejść przez przeszkody, 

• sprawdzenie poziomu natężenia hałasu na zgodność z PN-70/B 02151.02, 

• badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej, 

• zastosowanie jednego gatunku (linii wzorniczej) i jednej kolorystyki armatury, 

• trwałość zamocowania armatury, uchwytów i wsporników, 

• wysokość ustawienia i dostępu do armatury i przyborów sanitarnych: zamocowanie armatury 

sanitarnej na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowości 

mocowania, 

• sprawdzenie szczelności i prawidłowości działania armatury i przyborów sanitarnych. 

• badanie szczelności instalacji wodociągowej, 

• badanie wyniku dezynfekcji i płukania instalacji. 

Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane 

prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, zostanie określony rodzaj prac i 

materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami, a następnie zostanie 

dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest : 



- mb – dla rurociągu bez odliczania długości łączników oraz armaturyłączonych na gwint, 

- mb- dla instalacji odwodnienia liniowego, 

- szt. lub kpl. – dla armatury i urządzeń, 

- mb rurociągów – dla próby szczelności 

- mb rurociągów z uwzględnieniem podziału według średnic lub rodzajów – dla próby szczelności, 

płukania i dezynfekcji 

Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla 

danej pozycji kosztorysowej. 

 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru  

podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza 

specyfikacją np.KNR, KNRR itp. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 

Odbiór techniczny elementów instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu wszystkich elementów 

instalacji : lokalizacji i posadowienia. 

Odbiorom międzyoperacyjnym i częściowym podlegają : 

- osadzone konstrukcje wsporcze, przybory sanitarne, 

- próba szczelności. 

Z każdego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół w formie pisemnej lub 

potwierdzony wpisem do dziennika budowy i zawierać ocenę wykonania robót oraz ewentualne 

zalecenia, które winny zostać wykonane przed podjęciem dalszych prac. Odbiór częściowy oraz 

odbiór robót ulegających zakryciu ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych. 

Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych : 

• przeprowadzi oględziny instalacji z punktu widzenia zgodności z dokumentacją użytych materiałów, 

sposobów ich montażu i rozmieszczenia , oraz zgodności z umową, normami i pozostałymi przepisami 

, 

• zbada wyniki prób, 

• sporządzi protokół odbioru końcowego robót. 

 

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy: 

• prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 

• roboty wykonawcze nie zostały zakończone, 



• wykonana instalacja wykazuje poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub ze względu na 

swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania. 

 

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru . 

Do odbioru końcowego robót technologicznych Wykonawca winien dostarczyć: 

• protokół odbioru , 

• dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty, 

deklaracje zgodności itd.), 

Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych : 

• zbada aktualność, 

• sporządzi protokół odbioru końcowego robót. 

 

Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia, 

• wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić uzasadnienie decyzji 

komisji. 

Czynność odbioru ( bez względu na wynik ) należy odnotować w protokole. Protokół winien zostać 

podpisany przez wszystkich członków komisji zamawiającego oraz przez przedstawiciela wykonawcy. 

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole , zamawiający dokonuje 

komisyjnego sprawdzenia robót , potwierdzając fakt usunięcia usterek oddzielnym protokołem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne” oraz w umowie. Płatność 

należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań. 

9.2.Cena wykonania robót. 

Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 

Zamawiającemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjęte pozycje 

kosztorysowe obejmują wszelkie roboty, czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w 

celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z 

wiedzy technicznej oraz technologii. 

Cena jednostkowa jest wartością uśrednioną i obejmuje: 

• wewnętrzny transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, 



• montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, 

• ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do montażu zabezpieczeń 

wykopów, 

• zabezpieczenie wylotów podejść przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury i 

urządzeń oraz zakorkowanie końców rur przy wykonywaniu prób na ciśnienie, 

• założenie tulei ochronnych przy przejściach przez przeszkody, 

• wykonanie i zamurowanie przekuć dla rurociągów, 

• montaż rurociągów wraz z łącznikami: wyznaczenie miejsca ułożenia, obsadzenie mocowań lub 

podparć , cięcie rur, uszczelnienie, 

• montaż armatury: j.w., montaż łączników , sprawdzenie zadziałania zaworów lub urządzeń, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 

• oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

• wywiezienie odpadów na wysypisko lub ich utylizacja. 

 

Cena uwzględnia również : 

• nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 

• ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w 

toku prowadzenia robót, 

• postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu, 

• przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły 

odbioru zgodne zapisami we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy. 

PN-EN ISO 6708 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN. 

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków.Cz.1: 

Postanowienia ogólne i wymagania. 

PN-EN 1329-1 Systemu przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony 

polichlorek winylu)(PVC-U). Cz.1: Wymagania dotyczące rur , kształtek i systemu. 

PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków.Cz.5: 

Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji. 



PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

PN-EN 274-1 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1: Wymagania 

PN-89/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 

PN-70/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

PN-EN ISO 6708 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN. 

PN-EN 1074-1 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: 

Wymagania ogólne. 

PN-EN 13828 Armatura w budynkach. Ręcznie otwierane i zamykane kurki kulowe 

ze stopów miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociągowych w budynkach. 

Badania i wymagania. 

PN-EN ISO 228-1 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na 

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 

PN-EN 60423 Rury instalacyjne. Średnice zewnętrzne rur instalacyjnych oraz gwinty 

rur i osprzętu. 

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 

PN-EN 13310 Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania użytkowe i metody badań. 

PN-EN 695 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej, emaliowane 

PN-EN 274-1 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1: Wymagania 

PN-EN 32 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe 

PN-EN 111 Umywalki wiszące do rąk. Wymiary przyłączeniowe 

PN-EN 997 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym 

PN-86/B-75704/01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych 

PN-77/M-75126 Baterie umywalkowe stojące , jednootworowe. 

PN-70/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie 

zlewozmywakowe i umywalkowe stojące. 



PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. 

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące, kryte 

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe 

stojące, jednootworowe 

PN-EN 1287 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne niskociśnieniowe. Ogólne wymagania 

techniczne. 

PN-EN 817 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10) Ogólne wymagania techniczne. 

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe 

PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 

PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 

 

10.2 Inne. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo ArkadyWarszawa 1988, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 ) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 

1997 w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  

( Dz.U.2000.26.313) 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów ( Dz.U.2003.121.1138) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881) 

STT – IV.  TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE – (CPV 45410000-4) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru tynków cementowo – wapiennych.  

1.2. Zakres stosowania ST 



Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 

odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków  wewnętrznych  cementowo – wapiennych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 

poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych, wewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu 

mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich 

wykonania. 

Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej.  

Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, 

tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, marka 

zaprawy: 

• dla wykonania obrzutki – 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1) 

• dla wykonania narzutu – 3,5 

• dla wykonania gładzi – 3,5 

Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda powinny 

odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, 

chlorków, organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 



Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – I. "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Przy tynkowaniu używa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub aluminiowych, pac 

drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – I. "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport i składowanie 

Materiały do wykonywania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, zapewniającym 

ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający 

przed warunkami atmosferycznymi, w szczególnością przed wilgocią. 

Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. 

Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z 

wymogami p.poż. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki ostrożności zgodnie z wymogami 

bhp. 

Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniami organicznym. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – I. "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Harmonogram robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki w jakich będą wykonywane. 

5.3. Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych  

Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych zostały opisane PN-B-10100 

„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

5.4. Opis ogólny. 

Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczu murów, tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 

• zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 

• zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

• osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych). 



Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura 

nie spadnie poniżej 0ºC. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 

Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego i żużla. Do 

zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 

niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczeń. 

Gaszenie wapna powinno być wykonana zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi przez 

Zamawiającego  w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. 

Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skład zaprawy o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego: 

Marka zaprawy 
Cement : ciasto wapienne : 

piasek 

Cement : wapno 

hydratyzowane: piasek 

1,5 

1 : 1 : 9 

1 : 1,5 : 8 

1 : 2 : 10 

1 : 1 : 9 

1 : 1,5 : 8 

1: 2 : 10 

3 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 

5 
1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

 

Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, 

wapno sucho gaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i w 

dalszym ciągu mieszać do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków 

sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed połączeniem z pozostałymi składnikami 

sypkimi. W przypadku stosowania dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić 

w wodzie przed dodaniem do składników sypkich. 

Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, 

spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm . Suche podłoże należy zwilżyć 

przed wykonaniem obrzutki. 

Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 

Obrzutkę grubości 3-4 mm , należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z 

zaprawy cementowej 1:1 

Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po 

związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu 

dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna wynosić 8-15 

mm . 



Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstw gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy 

wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek użyty do wykonania gładzi powinien być 

przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gładź należy zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą. 

Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być zwilżone 

wodą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – I "Wymagania ogólne" pkt. 6 

6.2. Kontrola jakości 

Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 

• Cement – PN-EN 197-1:2012. 

• Wapno – PN-EN 459-1:2015-06 

• Woda – PN-EN 1008:2004 

• Kruszywo – PN-EN 13139:2003 

 

Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlane cementowe” 

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną 

• Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa 

 

Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

• wypryski i spęcznienia  wskutek obecności  cząstek wapna niegaszonego, 

• pęknięcia powierzchni , 

• wykwity soli w postaci nalotu, 

• trwałe zacieki na powierzchni, 

• odparzenia, odstawanie od podłoża; 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – I. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m2 



Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 

przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z OPZ i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

8.2. Odbiór materiałów. 

Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od 

parametrów  dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 

8.3. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być 

czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą. Spoiny muru 

ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, spoiny ściany 

murowanej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoża betonowe należy naciąć dłutami. 

8.4. Odbiór wykonanych tynków  

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

• odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 

• gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i 

spęcznień jest niedopuszczalne, 

• przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa) 

 

9. PODSTAWA PŁATOŚCI 

Wyłączono z zakresu opracowania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Polskie normy : 

 PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

 PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 

 PN-EN 459-2:2021-12  Wapno budowlane - Część 2: Metody badań 

 PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska. 



 PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu. 

 PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

 

 

STT – V. ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442000-7) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 

odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie prac malarskich mających cel ochronny lub dekoracyjny. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 

poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Wymogi formalne. 

Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 

realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 

Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej  wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne 

niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 

przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, 

tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 



Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub drabin. 

Równocześnie, zależnie od stosowanych materiałów, należy zachować odpowiednie środki 

ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. 

poż.). Przy pracach malarskich muszą być przestrzegane przepisy p. poż. i BHP. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem do malowania ścian w kanale diagnostycznym są farby epoksydowe do 

wymalowań wewnętrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, 

betonowe itp. Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-C-89440 i posiadać ocenę 

higieniczną PZH. Proponuje się stosowanie kompletnego (grunt + farba) systemu. 

Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb przeznaczonych 

do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na który składają się farba gruntująca 

przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania, np.: 

• farba poliuretanowa do gruntowania i emalia poliuretanowa, 

• podkład alkilowy i emalia, 

• farba kauczukowa/ chloro-kauczukowa, sygnałowa lub inna o odpowiednim współczynniku 

ścieralności, odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz odporna na temperatury bliskie 

0 stopni Celcjusza 

Możliwe jest również zastosowanie pojedynczej powłoki, spełniającej rolę podkładu i warstwy 

nawierzchniowej jednocześnie, np.: 

• lakier do metali, powłoki antykorozyjne. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – I. "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego sprzętu 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – I. "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport i składowanie 

Farby epoksydowe dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 1-25 l, lub innych 

uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30ºC. 

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane są w puszki o poj. 1-20 l. Należy 

przechowywać je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych 

opakowaniach. 



Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania należy składować w pomieszczeniach 

zamkniętych lub pod wiatami, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – I. "Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.2. Harmonogram robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.3. Wymagania przy wykonaniu robót malarskich 

Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane PN-B-10280 „Roboty malarskie 

budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 

„Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.” 

Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 

Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów BHP i p.poż. w szczególności, 

przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki 

organiczne należy: 

 stosować odzież ochronną, 

 wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, 

 przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować iskrzenie, 

 zapewnić stałą dostępność sprzętu p.poż. 

5.4. Opis ogólny. 

5.4.1. Przygotowanie podłoża i sposób użycia farb epoksydowych. 

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być wysezonowana, odtłuszczona, czysta i sucha; 

należy bezwzględnie usunąć wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy, naloty i wykwity. Beton zacierany 

mechanicznie oraz gładkie, zwarte powierzchnie należy zszorstkować, aby zapewnić odpowiednią 

przyczepności powłoki. W malowaniu renowacyjnym usunąć stare powłoki, uzupełnić ubytki, 

wyczyścić z impregnatu a następnie przeszlifować powierzchnię i odpylić. Podłoża mocno chłonne 

zagruntować FARBĄ Epoksydową z 20% dodatkiem wody. 

Bezpośrednio przed malowaniem, do składnika A dodać składnik B i dokładnie wymieszać, aż do 

uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu składników A i B farbę odstawić na 5 minut, po tym 

czasie farbę jeszcze raz wymieszać i zużyć w czasie nie dłuższym niż 2 godziny. Nałożyć pierwszą 

warstwę za pomocą wałka lub pędzla dedykowanego do farb epoksydowych i poczekać do 

wyschnięcia – czas utwardzania wynosi około 12 godzin. Bezpośrednio przed malowaniem drugiej 

warstwy, do składnika A dodać składnik B i dokładnie wymieszać, aż do uzyskania jednorodnej masy. 

Po wymieszaniu składników A i B farbę odstawić na 5 minut, po tym czasie farbę jeszcze raz 

wymieszać i zużyć w czasie nie dłuższym niż 2 godziny. Nałożyć drugą warstwę farby za pomocą 



wałka lub pędzla dedykowanego do farb epoksydowych i poczekać do wyschnięcia – czas 

utwardzania wynosi około 12 godzin. 

5.4.2. Malowanie elementów metalowych. 

Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: 

 starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, zapraw, topników z procesu spawania, poprzez 

szlifowanie spawów i ostrych krawędzi, odtłuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, 

 elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie 

możliwie wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia oczyszczania). 

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robót malarskich powinna wynosić 15-20ºC, wilgotność 

powietrza nie może przekraczać 85%. Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz w 

czasie deszczu, mgły, występowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub późnych 

popołudniowych, jak również pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po podłożu, po 

nałożeniu dwóch warstw prześwity podłoża są niedopuszczalne. Grubość dwóch warstw gruntujących, 

nanoszonych w odstępie 3-8 godz. powinna wynosić ok. 25-50 μm (zależnie od zaleceń producenta 

farby). Na krawędzie i naroża należy nałożyć dodatkową warstwę farby po wyschnięciu zasadniczej 

powłoki gruntującej. Miejsca stykające się z betonem należy pokryć powłoką o większej grubości. 

Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie należy gruntować. 

Nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane tylko po wyschnięciu warstwy 

gruntującej. Do nakładania farb syntetycznych zaleca się użycie pistoletów natryskowych, 

dopuszczalne jest także użycie pędzli. Nakładanie warstwy malarskiej należy rozpocząć od góry i 

przestrzegać równomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zacieków. Kolejne warstwy 

farby mogą być nakładane po wyschnięciu poprzednich (po ok. 12 godzinach, o ile producent nie 

zaleca inaczej). 

Po zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzień pozostawać 

odizolowane od wpływów agresywnego środowiska. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – I. "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Kontrola robót 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zaświadczeń o jakości materiałów 

wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych 

do użycia materiałów z dokumentacją techniczną, z normami państwowymi lub świadectwami 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały, których jakość jest niepotwierdzona 

odpowiednimi świadectwami powinny być zbadane przed użyciem. 

Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia 

na budowie. 

6.3. Farby epoksydowe do wymalowań wewnętrznych. 



Dwuskładnikowa wodorozcieńczalna farba epoksydowa z atestem PZH przeznaczona do malowania 

powierzchni narażonych na uszkodzenia i zabrudzenia.  

 

Dane techniczne: 

 Stosować w temp - +15÷35°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%. 

 Temperatura malowanego podłoża - +15÷35°C (minimum 3°C powyżej punktu rosy). 

 Czas schnięcia - przy temp. podłoża 20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. 

 Pyłosuchość - ok. 1 godz. 

 Ruch pieszy - po 24 godz. 

 Pełne utwardzenie - po 7 dniach. 

 Czas odczekania przed malowaniem po zmieszaniu z utwardzaczem (przy 20°C) - 30 minut. 

 Czas przydatności do stosowania po czasie odczekania (przy 20°C) - ok. 2 godz. 

 Zalecana ilość warstw - 2-3. 

 Wydajność - 6-8 M2 / l. 

 Gęstość farby - ok. 1,4 g/cm3. 

 Zawartość części nielotnych - 45±1 % obj. 

 Grubość warstwy mokrej - 110-130 µm. 

 Grubość warstwy suchej - 50-60 µm. 

 Atest Higieniczny NIZP-PZH, 

 Norma – PN-C-81907:2003. 

Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża-tynku należy dokonać po uzyskaniu protokołu 

odbioru tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Badanie podłoża należy 

przeprowadzić przy temperaturze min. 5ºC i wilgotności względnej powietrza max. 65%. 

Badanie powinno obejmować: 

 określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, 

cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilżenie zeskrobanego 

miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny – jeżeli wystąpi zabarwienie 

ciemnoróżowe – tynk należy uznać za niedostatecznie skarbonizowany, 

 określenie utwardzenia przygotowanych tynków, poprzez kilkakrotne potarcie dłonią 

powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 

 nasiąkliwości poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy małej 

nasiąkliwości ciemna plama może wystąpić po 3 sekundach. 

6.4. Farby do zabezpieczeń elementów metalowych. 



Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementów metalowych powinny charakteryzować się: 

 farby podkładowe: 

 wydajnością ok. 6 m2/dm3, 

 liczbą nanoszonych warstw: 1, 

 grubością nanoszonej powłoki do 45 μm, 

 czasem schnięcia do 4 stopnia w temperaturze 20ºC do 24 h, 

 

farby nawierzchniowe: 

 gładkim, błyszczącym lub półmatowym wyglądem powłoki, 

 czasem schnięcia do ok. 25 h, 

 wydajnością ok. 8 m2/dm3, 

 liczbą nanoszonych warstw: 3, 

 łączną grubością nanoszonych powłok do 120 μm. 

 

Sprawdzenia materiałów malarskich dokonuje się przed ich przekazaniem do magazynu, badając 

zgodność z normami przedmiotowymi w zakresie: 

 wstępnych prób technicznych wg PN-C-81503, 

 lepkości wg PN-C-81508, 

 stopnia wyschnięcia wg PN-V-81519, 

 przyczepności wg PN-C-81531, 

 krycia jakościowego wg PN-C-81536. 

 

Jeżeli w czasie składowania został przekroczony wyznaczony w świadectwie termin przydatności do 

użycia materiałów malarskich, mogą one zostać dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem 

przeprowadzenia wszystkich wyżej wymienionych badań z wynikiem pozytywnym w stosunku do 

wymogów norm przedmiotowych. 

 

Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża należy dokonać pod kątem: 

 jakości odtłuszczenia, 

 mechanicznego usunięcia nierówności, 

 stopnia czystości powierzchni. 



Ocenę należy przeprowadzić po wykonaniu każdej czynności oraz dodatkowo przed malowaniem. 

Oceniać należy wizualnie, z odległości 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle dziennym lub 

sztucznym żarówki o mocy 100 W. 

 Powierzchnia powinna być wolna od smarów, olejów, chłodziw, w razie wątpliwości należy 

przeprowadzić badanie zgodne z PN-H-97052. 

 Element nie powinien mieć zadziorów, odprysków od spawania, a spoiny równe i krawędzie 

zaokrąglone. 

 Ocenę stopnia czystości należy przeprowadzić zgodnie z PN-H-97050. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – I. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2. 

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 

przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z ze Specyfikacją i Opisem Przedmiotu Zamówienia 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z OPZ, ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

8.2. Odbiór techniczny 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich okresu trwałości, 

 sprawdzenie stanu przygotowania podłoża do malowania, ocenę jakościową wykonanych 

powłok. 

 

Ocenę jakościową robót malarskich należy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie niższej niż 

5ºC i przy wilgotności do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki: 

 równomierności rozłożenia farby, 

 jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

 braku prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstających płatków powłoki, 

 widocznych gołym okiem śladów pędzla, 

 sprawdzenie połysku powłoki, 



 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powłoki 

szmatką w kontrastowym kolorze – nie powinny pozostawać ślady farbki na szmatce, 

 sprawdzenie odporności na zarysowanie, 

• sprawdzenie odporności na uderzenie (zgodnie z normą państwową), 

• sprawdzenie grubości powłoki 

 na elementach stalowych – przyrządami elektromagnetycznymi, 

 na innych podłożach – zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

• sprawdzenie twardości powłoki (metodą uproszczoną – po przesunięciu po niej osełki z 

drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystąpić widoczne gołym okiem z odległości 

0,5 m rysy, metodą ścisłą wg normy państwowej), 

• badanie przyczepności powłoki 

 do tynku – poprzez próbę oderwania ostrym narzędziem, 

 do podłoży metalowych – poprzez próbę przeprowadzoną wg normy na  

 3 stalowych płytkach kontrolnych, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą, miękką 

szczotką lub szmatką nie powinny pozostać na nich ślady farby, a na powłoce nie powinny 

wystąpić smugi ani zmiany w barwie, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5-krotnym potarciu 

powłoki mokrą namydloną szczotką i spłukaniu powłoki wodą, piana na szczotce nie 

powinna ulec zabarwieniu, a powłoka mieć jednakową barwę, 

• sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej zgodnie z normami państwowymi lub 

świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki należy uznać za prawidłowe. 

Gdy którekolwiek z badań da wynik negatywny należy całkowicie lub częściowo odrzucić 

zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakazać usunięcie powłok i ich powtórne prawidłowe 

wykonanie, lub poprawienie niewłaściwie wykonanych robót i powtórne przedstawienie ich do badań. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wyłączono z zakresu opracowania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Polskie normy: 

PN-EN ISO 1513:2010 Farby i lakiery - Sprawdzanie i przygotowanie próbek do badań. 

PN-EN ISO 2808:2020-01 Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki. 



PN-EN ISO 7784-1:2023-08 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na ścieranie - Część 1: 

Metoda z krążkami pokrytymi papierem ściernym i obracającą się próbką do badań. 

PN-EN ISO 1519:2012 Farby i lakiery - Próba zginania (sworzeń cylindryczny) 

PN-EN ISO 6860:2006 Farby i lakiery - Próba zginania (sworzeń stożkowy) 

PN-EN ISO 2815:2004 Farby i lakiery - Próba wciskania według Buchholza 

PN-EN ISO 1522:2023-02 Farby i lakiery - Badanie metodą tłumienia wahadła 

PN-EN ISO 2409:2021-03 Farby i lakiery - Badanie metodą siatki nacięć 

PN-EN ISO 4624:2023-11 Farby i lakiery - Próba odrywania do oceny przyczepności. 

Atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 do SWZ  
 

UMOWA NR EOP.332.43.25 - projekt cz 1, 2* 
 

zawarta w dniu ..................................... 2025 r. w Białymstoku, pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia 
Ratunkowego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, wpisanym do Rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 
0000179636, NIP PL 5422503045, REGON 050622576, BDO: 000159464 
reprezentowanym przez: 
Dyrektor – Izabelę Kolecką 
zwaną dalej Zamawiającym, 
a 
……………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą, 
zwanymi dalej Stronami, o następującej treści: 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający powierza, a 
Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na remoncie sufitu (część 2)* oraz kanalizacji 
deszczowej wewnętrznej (część 1)* w garażu usytuowanym w budynku przy ul. Pogodnej 22 w 
Białymstoku. 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na: 

a) W części 1 - wymianie kanalizacji deszczowej wewnętrznej w garażu usytuowanym w 

budynku przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku* 

b) W części 2 – remoncie sufitu i kolumn w garażu usytuowanym w budynku przy ul. Pogodnej 

22 w Białymstoku, tj. m. in. położenie nowych tynków i pomalowanie. 

Dokładny zakres rzeczowy i ilościowy robót oraz warunki realizacji zamówienia został określony 

w: kosztorysie ofertowym, Opisie Przedmiotu Zamówienia, dokumentacji technicznej, 

STWiORB oraz Przedmiarze robót stanowiących załączniki do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, z 

uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i normami. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją 

techniczną, STWiORB, Przedmiarem Robót oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń. 

 

 

§ 2 

1. Strony ustalają termin wykonania umowy do 3 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy. 

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie uzgodnionym przez obie Strony, 

jednak nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty zawarcia umowy. Uważa się, iż przedmiot 

zamówienia zostaje wykonany w chwili podpisania protokołu odbioru końcowego robót 

budowlanych z adnotacją „bez zastrzeżeń”.   

2. Odbioru przedmiotu umowy dokonuje się po zrealizowaniu wszystkich robót budowlanych. 

Wykonawca zgłosi zamiar przekazania robót pisemnie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 4 ust. 1 pkt. 1) umowy. Wraz z wnioskiem o 

dokonanie odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji 

papierowej dokumentację powykonawczą, tj.: 



1) kosztorys powykonawczy; 

2) protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;  

3) oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z przepisami i obowiązującymi 

normami; 

4) dokumenty potwierdzające dopuszczenie wbudowanych materiałów do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie, tj. atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i 

inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów o ile nie zostały 

przekazane Zamawiającemu wcześniej; 

5) dokumenty, o których mowa w §6 pkt 9) Umowy. 

3. Strony przystąpią do odbioru robót w terminie przez siebie uzgodnionym, jednak nie później niż 

5 dni  roboczych od dnia zgłoszenia. Warunkiem przystąpienia do czynności odbioru jest 

zatwierdzenie kosztorysu powykonawczego i pozostałej dokumentacji powykonawczej przez 

Zamawiającego.  

4. W celu dokonania odbioru przedmiotu umowy Zamawiający powoła komisję. Podczas odbioru 

powinna być obecna osoba wyznaczona przez Wykonawcę oraz minimum 1 osoba wyznaczona 

przez Zamawiającego. Przedmiot umowy uznaje się za odebrany (wykonany) w momencie 

podpisania protokołu odbioru z adnotacją „bez zastrzeżeń” przez osoby wymienione w zdaniu 

pierwszym.  

5. Jeżeli w toku odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady: 

1) usuwalne, Zamawiający zawiesza odbiór i wzywa Wykonawcę do usunięcia wad w 

określonym terminie, nie dłuższym niż 20 dni; w przypadku, gdy wady są wyłącznie nieistotne 

Zamawiający może dokonać odbioru warunkowego w ten sposób, że dokona odbioru 

zobowiązując Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad w określonym terminie - odbiór 

wywołuje skutki określone w Umowie od dnia odbioru warunkowego, jeżeli Wykonawca 

należycie i terminowo usunął wszystkie wady wskazane w protokole odbioru warunkowego; 

2) nieusuwalne i nieistotne, Zamawiający dokona odbioru przy jednoczesnym odpowiednim 

obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy, o ile Wykonawca wyrazi zgodę na obniżenie 

wynagrodzenia; jeżeli Wykonawca nie wyraża zgody na obniżenie wynagrodzenia, 

Zamawiający może dokonać odbioru jednostronnie z jednoczesnym dokładnym określeniem w 

protokole stwierdzonych wad i oszacowaną wartością o jaką wynagrodzenie Wykonawcy 

powinno podlegać obniżeniu; W przypadku obniżenia wynagrodzenia Zamawiający będzie 

żądał od Wykonawcy po wystawieniu faktury końcowej i stwierdzeniu wad o których mowa w 

niniejszym punkcie, wystawienia faktury korygującej zawierającej oszacowaną wartość 

stwierdzonych wad wynikających z protokołu. 

3) nieusuwalne i istotne, Zamawiający może: 

a) żądać ponownego wykonania przez Wykonawcę Robót na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

b) powierzyć ponowne wykonanie Robót osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy albo 

c) odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wady, jej nieusuwalności i 

istotności, w takim wypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko 

Zamawiającemu. 

 

§ 3 

1. Zamawiający zwraca uwagę, że prace remontowe wykonywane będą w obiekcie, w którym 

prowadzona jest działalność . W związku z powyższym Zamawiający wymaga organizacji prac w 

sposób najmniej uciążliwy dla pracowników SP ZOZ WSPR w Białymstoku i najemców tj. 

poprzez m. in. minimalizację wyłączania dostaw mediów, minimalizację hałasu, konieczność 

utrzymania porządku na drogach dojazdowych oraz w budynku, podział terenu budowy na strefy. 

Zamawiający wymaga aby planowane przerwy w dostawie prądu lub wody w innych 

pomieszczeniach niż Stacja Obsługi Pojazdów były zgłaszane Zamawiającemu przynajmniej 24 

godziny przed ich rozpoczęciem na adres e-mail wskazany w umowie. Zamawiający może żądać 

zmiany terminu czynności określonych w zdaniu poprzednim. W wyjątkowych przypadkach 



Zamawiający może w każdym czasie zażądać przerwania, zawieszenia lub ograniczenia zakresu 

robót na czas oznaczony.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót z materiałów przez siebie zakupionych, 

nowych i wysokogatunkowych. Materiały i urządzenia, powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w 

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a także wymaganiom dokumentacji 

technicznej.  

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikat bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub równoważną lub aprobatę 

techniczną dotyczącą używanych materiałów. 

 

§ 4 

1. Strony postanawiają, że skuteczną formą komunikacji w zakresie kompetencji osób wskazanych w 

ust. 1-4, poza formą pisemną jest również forma e-mail i telefon, przy czym jedynymi właściwymi 

adresami i nr telefonów, w tym zakresie są: 

1)  Ze strony Zamawiającego   

a) Przedstawiciel Zamawiającego ………………....……………, tel…….……., e-

mail:……………………… 

b) Przedstawiciel Zamawiającego  – ……………...……………, tel…….……., e-

mail:……………………… 

2)  Ze strony Wykonawcy:   

a) Przedstawiciel Wykonawcy – ………………....……………, tel…….……., e-

mail:……………………… 

b) Przedstawiciel Wykonawcy  – ……………...……………, tel…….……., e-

mail:……………………… 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 lub/i danych 

kontaktowych. W przypadku konieczności dokonania zmiany w powyższym zakresie jako 

wystarczające przyjmuje się niezwłoczne pisemne lub za pośrednictwem poczty e-mail 

powiadomienie o tym fakcie drugiej strony. 

 

§ 5 

 Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1)  przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie uzgodnionym przez obie Strony, jednak nie 

później niż 1 miesiąc od daty zawarcia umowy. 

2) wyznaczenie terminu i rozpoczęcie końcowego odbioru przedmiotu odbioru w ciągu 5 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości zamówienia 

do odbioru. 

3) powołanie komisji odbioru wykonanych robót oraz zawiadomienie uczestników odbioru o 

wyznaczonym terminie i miejscu spotkania. 

4) umożliwienie korzystania na obszarze robót z mediów Zamawiającego takich, jak energia 

elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków. 

5) przekazanie do dyspozycji Wykonawcy na czas robót pomieszczenia socjalnego oraz WC. 

 

§ 6 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) przejęcie terenu robót budowlanych w terminie uzgodnionym przez Strony. Przekazanie terenu 

robót potwierdzi protokół przekazania, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Stron, 

2) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z 



Opisem przedmiotu zamówienia, STWiORB, przedmiarem robót oraz dokumentacją techniczną, 

stanowiącą załączniki do niniejszej Umowy oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami i normami, 

3) prowadzenie prac związanych z przedmiotem umowy w sposób skoordynowany i zapewniający 

ciągłe funkcjonowanie Zakładu z podziałem na strefy garażu objętego remontem.  

4) zabezpieczenie terenu robót, dozoru swojego mienia znajdującego się na terenie budowy oraz 

ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie trwania tego zabezpieczenia 

5) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz zabezpieczenie przedmiotów ruchomych i 

nieruchomych, 

6) składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów związanych z 

wykonywanymi   robotami, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 

7) prowadzenie gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i na własny koszt 

oraz przekazanie dokumentacji w tym zakresie wraz z protokołami odbioru przedmiotu umowy. 

Wszystkie odpady, poza złomem - z chwilą ich wytworzenia stają się własnością Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy z dn. 14.12.2012 r. o odpadach i ustawą z dnia 

27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

8)  ustawienie oddzielnych kontenerów na pozostałe odpady i ich wywiezienie na własny koszt. 

9) informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót podlegających zakryciu. Jeżeli 

Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego 

odkryć lub wykonać niezbędne otwory do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu 

poprzedniego na własny koszt, 

10) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji umowy z winy Wykonawcy już 

wykonanego przedmiotu umowy lub jego części lub innych znajdujących się na terenie budowy 

elementów (obiektów) - naprawianie ich i doprowadzanie do stanu poprzedniego na własny 

koszt, 

11) uporządkowanie terenu wykonywanych robót i przekazanie go Zamawiającemu w terminie 

ustalonym na odbiór, 

12) zgłoszenie Zamawiającemu zakończenia wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru 

zgodnie z §2 ust. 2 umowy, 

13) wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób 

trzecich za wszelkie szkody powstałe na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy jak 

również z winy podwykonawców, 

14) oznakowanie terenu robót zgodnie z przepisami. 

15) w przypadku upływu okresu ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu kopię dokumentów potwierdzających ubezpieczenie w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kolejny okres.  

16) W przypadku zmiany, bądź wprowadzenia nowych podmiotów w stosunku do wskazanych w 

ofercie jako podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o 

wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1) wobec osób fizycznych, od  

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego 

zamówienia 

 

§ 7 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na roboty objęte niniejszą umową na okres …. miesięcy 

(okres wynikający z treści oferty). Termin gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu 



odbioru końcowego z adnotacją „bez zastrzeżeń”.  

2. Wykonawca w okresie gwarancji na roboty jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt 

wszelkich, ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad w robotach budowlanych, w terminie 14 

dni roboczych od daty doręczenia pisemnego wezwania przez Zamawiającego do ich usunięcia, 

lub w innym terminie koniecznym do usunięcia wady, uzgodnionym przez Strony na piśmie.  

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym w ust. 2 Zamawiający ma prawo 

dokonać usunięcia wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy lub zlecić ich usunięcie 

osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. 

4. Zamawiający dopuszcza maksymalnie 3 naprawy przedmiotu umowy w ciągu trwania okresu 

gwarancji. W przypadku większej liczby napraw Zamawiający wymaga wymiany wadliwego 

elementu, urządzenia/mechanizmu niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

roboczych liczonych od ustalonego terminu dostępności u producenta, na nowy tego samego typu 

i o tych samych lub lepszych parametrach technicznych. 

5. W przypadku wymiany lub istotnej naprawy przedmiotu umowy, jego części (podzespołu) termin 

gwarancji na ten towar, część (podzespół) biegnie na nowo od dnia dokonania wymiany lub 

istotnej naprawy. 

6. W przypadku mniej istotnych napraw czas naprawy wyłączony jest z okresu gwarancyjnego. 

Wówczas czas trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. 

7. Wszelkie koszty naprawy, w okresie gwarancji w tym koszty transportu, ponosi Wykonawca. 

8. Ewentualne przysługujące Zamawiającemu roszczenia z tytułu udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi na zasadach wskazanych 

w kodeksie cywilnym 

9. W przypadku uzyskania gwarancji producenta, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumenty gwarancyjne znajdujące się w jego posiadaniu. 

10. Zgłoszenia gwarancyjne będą przekazywane Wykonawcy na nr tel……………………… lub  

e-mailem:………………………………………. 

 

§ 8 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter wynagrodzenia 

kosztorysowego wyliczonego w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy               

i wynosi:  

a) w części 1: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto* 

b) w części 2: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto* 

2.  Wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1 będzie płatne po wykonaniu wszystkich prac 

remontowych, co zostanie stwierdzone protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy z 

klauzulą „bez zastrzeżeń”.  

3.  Zmiany pierwotnie przewidzianych ilości robót objętych zamówieniem nie mogą powodować 

przekroczenia (tj.: podwyższenia) wartości umownej zamówienia wskazanej w §8 ust 1 pkt a)/b)* 

Umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania podwyższenia 

wynagrodzenia. Ponadto, roboty budowlane, do których wykonania zobowiązany jest 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, obejmują wszelkie prace i roboty 

nieujęte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, jeżeli z dokumentów określonych w §1 ust. 1 

umowy wynika, że takie prace i roboty są niezbędne. 

4. Zmniejszenie zakresu robót skutkować będzie obniżeniem wartości wynagrodzenia adekwatnie do 

cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym. Ostateczna wysokość wynagrodzenia 

za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego w kosztorysie 



powykonawczym, który wraz z protokołem odbioru przedmiotu umowy [z klauzulą: „bez 

zastrzeżeń”] będzie stanowił podstawę do wystawienia faktur VAT. 

5. Wykonawca tytułem wynagrodzenia wystawi Zamawiającemu fakturę VAT. 

6. Warunkiem dokonania płatności wynagrodzenia jest udokumentowany brak jakichkolwiek 

roszczeń podwykonawców w stosunku do Wykonawcy z tytułu umów podwykonawczych 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z 

fakturą:  

a) oświadczenia podwykonawców o dokonaniu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na ich 

rzecz lub  

b) oświadczenie podwykonawców o braku ich roszczeń z tytułu realizacji umów o 

podwykonawstwo lub  

c) oświadczenie Wykonawcy o braku udziału podwykonawców w realizacji przedmiotowej 

umowy. 

7. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, Zamawiający wstrzyma wypłatę 

wynagrodzenia bez możliwości naliczenia odsetek.  

8. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

……………………………………………………………………………………………………. w 

terminie 30 dni od daty wystawienia Zamawiającemu prawidłowej faktury VAT uwzględniającej 

obowiązującą stawkę podatku VAT. 

9. Wykonawca dostarczy fakturę dla Zamawiającego w ciągu 3 dni od jej wystawienia. 

10. Wykonawca oświadcza, iż wyżej wskazany rachunek bankowy jest zgłoszony we właściwym dla 

niego organie podatkowym w ramach zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia 

aktualizacyjnego, w szczególności w ramach uwidocznionych w „białej księdze podatników”. 

11. W przypadku zmiany wskazanego w umowie rachunku bankowego Wykonawca jest obowiązany 

poinformować Zamawiającego o powyższym, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany na 

piśmie. Zmiana umowy w tym przedmiocie wymaga aneksu do umowy. 

12. Strony umowy zastrzegają, iż w przypadku zmiany rachunku bankowego przez Wykonawcę, do 

czasu uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, termin 

płatności określony w § 8 ust. 8 umowy ulega przesunięciu do dnia uwidocznienia nowego 

rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, bez możliwości naliczania kar umownych, 

odsetek za opóźnienie, czy też kierowania innych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do 

Zamawiającego. 

13. Zobowiązuje się Wykonawcę do przesłania faktur w formacie .pdf na adres 

faktury@wspr.bialystok.pl lub dostarczenia faktury w formie papierowej do dnia w którym 

Wykonawca zostanie zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu faktur 

ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

14. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub 

obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu 

wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu 

niedotrzymania terminu zapłaty. 

15. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej umowy cena ofertowa 

netto nie ulegnie zmianie.  

16. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym/nie jest czynnym* podatnikiem podatku VAT. W 

przypadku zmiany statusu VAT Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić o tym 

Zamawiającego.  

17. Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

18. Faktury należy wystawić na nabywcę: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 

w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15 – 874 Białystok, NIP: 542-25-03-045. 

 



§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 8 ust.1 pkt a)/b)*, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego 

w § 2 ust. 1 umowy; 

2) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

rękojmi za wady i w okresie gwarancji jakości – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 8 ust.1 pkt a)/b)*, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym wada 

miała być usunięta; 

3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 

a)/b)* umowy;  

4) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w 

wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 pkt a)/b)* Umowy; 

5) 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust 1 pkt a)/b)* umowy z tytułu 

nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek; 

6) 200 zł w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek; 

7)    braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 1% nieuregulowanego lub niezapłaconego w 

terminie wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

8)    200 zł za każdy przypadek zawarcia umowy z Podwykonawcą z oznaczeniem terminu 

zapłaty dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku; jeśli na wezwanie Zamawiającego nie doszło do 

niezwłocznej zmiany terminu zapłaty na zgodny z Umową; 

9)   200 zł  za każdy stwierdzony przypadek uchybienia obowiązkom określonym w § 13 ust. 1-3 

umowy; kara umowna może zostać naliczona za każdą z osób wykonujących pracę z 

uchybieniem § 13 ust. 1. 

10) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt a)/b)*  za każdy 

dzień zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu dokumentów potwierdzających posiadanie 

ubezpieczenia, o którym mowa w § 6 pkt 19) Umowy. 

11) wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w przejęciu terenu budowy 

względem terminu określonego w §2 ust. 1 umowy. 

2. Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych. 

3. Kary, o których mowa w § 9 nie wykluczają się wzajemnie. 

4. Strony oświadczają, iż wysokość zastrzeżonych kar umownych nie jest rażąco wygórowana. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający.  

6. Jeżeli wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych nie pokryje szkody poniesionej 

przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 8 ust. 1 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych i innych należności względem 

Zamawiającego z należnego wynagrodzenia. 

 

§ 10 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w całości albo w niewykonanej części bez wyznaczania terminu 
dodatkowego w przypadku: 



1) zwłoki wykonawcy w objęciu obszaru robót lub zwłoki wykonawcy w rozpoczęciu 

wykonywania robót przekraczającej 14 dni; 

2) wykonywania robót wadliwie, niezgodnie z Umową lub stosując materiały niezgodne z 

wymaganiami, jeżeli pomimo uprzedniego pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, 

wykonawca w dalszym ciągu zaniedbuje zobowiązania umowne; 

3) nieuzasadnionego przerwania robót na okres przekraczający 10 dni roboczych. 

2. Zamawiający składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie później niż w terminie 14 dni od 

dnia powzięcia informacji o zajściu okoliczności określonej w pkt. 1 – 3.  

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia mowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy składa się na piśmie pod rygorem nieważności. 

Oświadczenie powinno zawierać wskazanie przyczyny odstąpienia. 

5. Strony ustalają, że w przypadku częściowego odstąpienia od umowy, Wykonawca, w terminie 3 

dni roboczych od dnia odstąpienia dokona inwentaryzacji robót i sporządzi z tej czynności 

protokół oraz zabezpieczy wykonane roboty w uzgodnionym zakresie na koszt wykonawcy.  

6. Na skutek odstąpienia od umowy nie wygasa udzielona przez wykonawcę gwarancja na roboty 

wykonane do dnia odstąpienia. 

 

§ 11 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na 

następujących warunkach:  

1) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót oraz materiałów przewidzianych 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia i pozostałej dokumentacji stanowiącej załączniki do 

umowy w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku 

budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji, co 

utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje 

opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, 

nie mógł temu zapobiec. Dopuszczalna jest zmiana także w przypadku poprawy jakości 

lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu 

robót budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejszą lub nowocześniejszą – za 

zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 

2) Dopuszczalna jest zmiana osób wskazanych w § 4 pkt. 1 ppkt 1) i 2) Umowy za 

uprzednim poinformowaniem drugiej strony w formie pisemnej lub za pośrednictwem 

poczty e-mail. Zmiana osób w ten sposób nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

3) Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma indywidualną 

interpretację podatkową dotyczącą podatku w związku z realizacją niniejszej umowy, 

która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT, Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą, polegającą na zmianie stawki 

podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle 

otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, Wykonawca wystawi 

faktury z właściwym podatkiem VAT). 

4) Dostosowanie postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku 

wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na wykonywanie Umowy. 

5)  Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku: 



a) Jeśli z powodu sytuacji epidemiologicznej, działania siły wyższej, klęski żywiołowej 

nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania umowy, określonego w § 2 ust. 

1,  

b) Wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót przez 

Wykonawcę, 

c) Zmiany po terminie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym. 

Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności 

wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły 

Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy. 

 

§ 12 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona Umowę: 

1) * samodzielnie (bez udziału Podwykonawców). 

2) * przy udziale Podwykonawcy/ów w zakresie: 

a)  …………… - ………………………………(nazwa i adres podmiotu o ile są znani) 

b) ……………. - ………………………………(nazwa i adres podmiotu o ile są znani) 

        zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zmienić oświadczenie określone w niniejszym 

ustępie w zakresie udziału lub braku zaangażowania podwykonawców w realizację zamówienia. W 

celu wprowadzenia podwykonawcy, zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest 

wymagana zgoda Zamawiającego wyrażona poprzez akceptację projektu i umowy o 

podwykonawstwo. Zmiana powyższego oświadczenia nie wymaga sporządzania aneksu do 

umowy. 

2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu projekty, jak i kopie umów zawartych z 

Podwykonawcami na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu 

kopie umów zawartych z Podwykonawcami na dostawy lub usługi związane z wykonaniem 

Umowy, których wartość przekracza niższą z wartości: 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt 

tysięcy złotych 00/100) lub 0,5 % wartości Umowy określonej w  § 8 ust. 1 pkt a)/b)* oraz kopie 

dokumentów dotyczących zmiany treści tych umów, w szczególności aneksy. Wszystkie kopie 

muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem. Powyższy warunek dotyczy również 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców zamówienia na roboty budowlane. Wykonawca 

powinien stosowne zastrzeżenie zawrzeć w umowach z podwykonawcami i zobowiązać 

podwykonawców do przedkładania do zaakceptowania umów do Zamawiającego. 

3. Projekty umów, jak i same umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo w zakresie robót 

budowlanych powinny czynić zadość następującym warunkom: 

1) zachować formę pisemną, zastrzeżoną pod rygorem nieważności, chyba że przepisy odrębne 

wymagają formy szczególnej, zgodnie z art. 432 ustawy Pzp; 

2) upoważniać Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli sposobu wykonywania umowy 

przez Podwykonawcę robót budowlanych; 

3) przewidywać bezpośrednią odpowiedzialność Podwykonawcy względem Zamawiającego za 

wykonane roboty, w tym upoważniać bezpośrednio Zamawiającego do wykonywania 

uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi; okres odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu 

gwarancji i rękojmi nie powinien być krótszy, niż okres gwarancji i rękojmi określony 

w Umowie; 

4) dokładnie określać zakres zobowiązania stron umowy, w tym należne wynagrodzenie; 

5) przewidywać zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 



dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku; Wykonawca i Podwykonawcy nie mogą 

zastrzegać opóźnienia przesłania faktury lub rachunku, jak również zatrzymania 

wynagrodzenia Podwykonawcy tytułem zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy w 

zakresie gwarancji lub innym; W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia będzie 

dłuższy niż podany w niniejszym punkcie, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i 

wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej określonej w  § 9 ust 1 pkt 9 umowy. 

6) zobowiązywać Podwykonawców i dalszych podwykonawców do przedkładania 

Zamawiającemu do akceptacji zawieranych ze swoimi Podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami dalszych umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, z 

zachowaniem odpowiednio stosowanych zasad określonych w Umowie; Podwykonawca i 

dalszy podwykonawca przedkładając Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo 

załącza zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści przedłożonej 

Zamawiającemu; 

7) zobowiązywać Podwykonawców do przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za 

zgodność kopii umów ze swoimi Podwykonawcami (dalszych umów o podwykonawstwo) w 

zakresie robót budowlanych, dostaw i usług, z zachowaniem odpowiednio stosowanych zasad 

określonych w Umowie; 

8) nie może zawierać zapisów sprzecznych z Umową; Ponadto umowa o podwykonawstwo nie 

może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej miedzy Zamawiającym i wykonawcą;   

9) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od 

Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy obejmującego 

zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, ani jakiegokolwiek innego warunku 

niezwiązanego bezpośrednio z należytym wykonaniem umowy podwykonawczej; 

10) zastrzegać jako prawo właściwe prawo polskie. 

4. W przypadku projektów umów o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) których 

przedmiotem są roboty budowlane podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę projektu umowy 

z Podwykonawcami na roboty budowlane lub projektu jej zmiany może zgłosić do niej 

zastrzeżenia. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę kopii 

zawartej z Podwykonawcą umowy na roboty budowlane lub jej zmiany może zgłosić do niej w 

formie pisemnej sprzeciw, przysyłając go Wykonawcy i Podwykonawcy. Zgłaszając zastrzeżenia 

lub sprzeciw Zamawiający może zażądać wprowadzenia określonych zmian, polegających 

w szczególności na dostosowaniu umowy z Podwykonawcą do wymogów ust. 3. Żądanie zmian 

uważa się za sprzeciw względem przedłożonego brzmienia umowy o podwykonawstwo i wobec 

wykonywania robót przez Podwykonawcę. 

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, w szczególności jeżeli 

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny, osoby lub kwalifikacje, którymi dysponuje 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania 

powierzonych Podwykonawcy Robót albo, gdy Podwykonawca nienależycie wykonuje obowiązki 

związane z Przedmiotem Umowy. 

6. Wykonawca po zawarciu umowy o podwykonawstwo przedkłada Zamawiającemu jej kopię 

poświadczoną przez siebie za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia.   Nie dotyczy to umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi w 

związku z realizacją przedmiotowego zamówienia o wartości nie przekraczającej niższej z 



wartości: 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) lub 0,5 % wartości 

Umowy określonej w  § 8 ust. 1 pkt a)/b)*. 

7. W przypadku ziszczenia się przesłanek określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i 

Kodeksie cywilnym, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na zasadach określonych w tych ustawach i Umowie. 

Zapłata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy powinna nastąpić w 

terminie do 60 dni od dnia upływu terminu na złożenie przez Wykonawcę uwag. 

8. Zasady określone w ust. 3-7 stosuje się odpowiednio do umów z Podwykonawcami i dalszymi 

Podwykonawcami. 

9. Wykonawca najpóźniej wraz z dostarczeniem faktury VAT za roboty budowlane, składa 

Zamawiającemu w oryginale: 

1) dokumenty wskazane w § 8 ust. 6, albo 

2) oświadczenie, że w wykonywaniu Przedmiotu Umowy nie brali udziału Podwykonawcy. 

10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

11. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o przedkładaniu Zamawiającemu umów lub ich 

projektów, obowiązek ten dotyczy również załączników do tychże umów oraz dokumentów 

potwierdzających umocowanie osób pod nimi podpisanych do zawarcia tych umów. 

12. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek usunąć w terminie 8 godzin z placu 

budowy Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, jeżeli dopuszczono go do wykonywania 

Robót z naruszeniem Umowy, w szczególności zasad określonych w niniejszym paragrafie. 

Postanowienie zdania poprzedniego stosuje się również w przypadku wskazanym w ust. 6. 

13. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy.  

14. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach 

płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.  

15. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich sporach 

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się w związku z realizacją 

umowy. 

16. W przypadku zmiany, bądź wprowadzenia nowych podmiotów w stosunku do wskazanych w 

ofercie, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o wypełnieniu obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04 maja 2016 r., str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego zamówienia.   

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

 

 

§ 13 

OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY  

1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę oraz dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności 



polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony  w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks Pracy na podstawie stosunku pracy. Zamawiający określa, iż czynnościami tymi 

są czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie związane z wykonywaniem robót, tj. 

wszystkie osoby wykonujące prace fizyczne związane z robotami budowlanymi i 

wykończeniowymi, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz osób 

prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnienie), którzy samodzielnie realizują 

umowę.  

2. Wykonawca w terminie najpóźniej 5 dni od dnia przekazania terenu budowy jest zobowiązany do 

złożenia wstępnego oświadczenia, że osoby które będą wykonywać czynności wskazane w ust. 1 

są zatrudnione na podstawie stosunku pracy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany również do dołączenia do faktury za wykonanie robót 

budowlanych wykazu osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Niewykonanie ww. 

obowiązku traktowane będzie jako niespełnienie wymogów w zakresie zatrudnienia na umowę o 

pracę. 

4. Wstępne oświadczenie i wykazy powinny zawierać co najmniej: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie jakie czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion 

i nazwisk, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.  

5. Wskazane wyżej wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio 

do Podwykonawców i dalszych podwykonawców tj. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy 

Podwykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne 

zapisy zobowiązujące Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców do zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. 

6. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przy czym osoby wykonujące czynności wskazane 

w ust. 1 winny być zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im 

zadań. 

7. W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości złożonego wykazu i  oświadczenia, 

Zamawiający może wezwać Wykonawcę do dostarczenia poświadczonych za zgodność z 

oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) kopii aktualnych umów 

dokumentujących nawiązanie stosunku pracy - na potwierdzenie, że czynności o których mowa w 

ust. 1 są wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, zgodnie ze 

wstępnym oświadczeniem i wykazami Wykonawcy, o których mowa w ust. 2-3. 

8. Kopie umów, o których mowa w ust. 7 powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności pozbawione adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu nie podlegają anonimizacji. 

9. W ramach czynności kontrolnych Zamawiający oprócz weryfikacji dokumentów, o których 

mowa w ust. 2 i 7 jest uprawniony także do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w 

zakresie potwierdzenia spełniania wymogu określonego w ust. 1 lub do przeprowadzania kontroli 

na miejscu wykonywania świadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do 

przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

10. Wykonawca oświadcza, że zapewni swoim pracownikom zaangażowanym w realizację niniejszej 

umowy co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z ustawą z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 

 



§ 14 

1. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 

zamówień publicznych, Prawa budowlanego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełninia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego 

aneksu z zastrzeżeniem §4 ust 2 umowy.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

5.    Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

a) załącznik nr 1 – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy; 

b) załącznik nr 2 – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę kosztorys ofertowy,  

c) załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia, STWOiRB, przedmiar robót oraz 

dokumentacja techniczna. 

d) załącznik nr 4 – Polisa OC w zakresie prowadzonej działalności.  

e) załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna. 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu 

wykluczeniu na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

Zamówień Publicznych uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust 1 ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 

i 4 ustawy Pzp. 

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...

….……………………………………………………………………………………………….. 

[UWAGA: wypełnić, jedynie gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 

109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 

110 ust. 2 ustawy Pzp.]  

4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 

podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
1
. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt VII 

SWZ.  

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt VII 

SWZ w  następującym zakresie: ………..………………………………………………………………. 

…………..…………………………………………………..………………………………………….... 

                                                           
1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 

dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na 

listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 



[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji  podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie 

wykazuje spełnianie warunków.] 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI 

PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i 

właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), 

polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: 

(wskazać nazwę/y podmiotu/ów)……………………….....………………………..…………………… 

w następującym zakresie: ……………………………..………………………………………………… 

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).  

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW 

DOWODOWYCH: 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 

1) ................................................................................................................................................................ 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 

referencyjne dokumentacji) 

2) ................................................................................................................................................................ 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 

referencyjne dokumentacji) 

 

 

     

 …………………………………….………………………………………. 

        kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 do SWZ 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

 

 

1) Administratorem danych jest SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89,  

15-874 Białystok; email: sekretariat@wspr.bialystok.pl, tel. 85 663 73 01; 

2) Kontakt do Inspektora Danych Osobowych - e-mail - iod@wspr.bialystok.pl; 

3) Dane są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku, co oznacza w szczególności: 

a) zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy, 

b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 

4) Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z SP ZOZ WSPR w Białymstoku na 

podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony 

danych osobowych tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne.; 

5) Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia 

wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy; 

6)  Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, lub 

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych; 

7) Wspomniane prawa można zrealizować za pomocą pisemnych wniosków znajdujących się na 

stronie www.pogotowie.bialystok.pl lub w sekretariacie SP ZOZ WSPR, ul. Poleska 89, 15-874 

Białystok;  

8) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

9) Podanie danych zawartych w umowie jest niezbędne w związku z jej realizacją; 

10) Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu; 

11) Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 

dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 

12)  Oświadczam, iż zapoznałem się z ww. informacją, podpisując niniejszą umowę akceptuję jej  

treść

mailto:sekretariat@wspr.bialystok.pl
mailto:iod@wspr.bialystok.pl
http://www.pogotowie.bialystok.pl/


 

Załącznik nr 6 do SWZ - Formularz ofertowy 

             /miejscowość i data/ 

 

/Nazwa i adres Wykonawcy/                      

Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy:  …………………………… 

 

 

OFERTA 

 

Do SP ZOZ WSPR w Białymstoku  

ul. Poleska 89  

15-874 Białystok   

 

Kategoria przedsiębiorstwa:  

☐  mikroprzedsiębiorstwo 

☐  małe przedsiębiorstwo 

☐  średnie przedsiębiorstwo 

☐  duże przedsiębiorstwo 

☐  inny rodzaj: ________________ 

 

 

Adres email do kontaktów z Wykonawcą ……………………………………………. 

 

 Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji nr EOP.332.43.25 pod nazwą „Remont sufitu i kolumn oraz wymiana 

kanalizacji deszczowej wewnętrznej w budynku garażu przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku”, 

oświadczamy, że: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia za cenę: 

a)   W części 1 – wymiana kanalizacji deszczowej wewnętrznej: 

Cena netto za całość przedmiotu zamówienia: ..................................................................zł 

Podatek Vat: ….. % 

Cena brutto (z należnym podatkiem VAT) za całość przedmiotu zamówienia wynosi: 

.................................................................................................................................................zł  

         b)  W części 1 – remont sufitu i kolumn: 

Cena netto za całość przedmiotu zamówienia: ..................................................................zł 

Podatek Vat: ….. % 

Cena brutto (z należnym podatkiem VAT) za całość przedmiotu zamówienia wynosi: 

.................................................................................................................................................zł 

2.   Na roboty budowlane i zastosowane materiały udzielamy ………. miesięcznej gwarancji
2
 (podać 

w pełnych miesiącach, minimum 24 m-ce do 48 m-cy) od daty podpisania końcowego protokołu z 

klauzulą „bez zastrzeżeń” (parametr punktowany). 

                                                           
2 W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji na roboty budowlane, Zamawiający przyjmie, że oferuje 

on minimalny wymagany okres gwarancji tj. 24 miesiące. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego, niż 48 
miesięcy, Zamawiający w celu przyznania punktów w kryterium „Okres gwarancji” przyjmie do obliczeń 48 miesięczny okres gwarancji. 

Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone. 

 



3. Posiadam/ nie posiadam** ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z 

prowadzoną działalnością gospodarczą związaną z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 

30 000,00 zł – w częśći 1 oraz/lub 130 000 zł – w części 2. 

4. Oświadczamy, że: 

a) Zadeklarowana wyżej całkowita cena brutto określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty 

niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SWZ. 

b) Zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi wykonania robót 

budowlanych będących przedmiotem zamówienia oraz posiadamy wszystkie informacje 

potrzebne  do złożenia oferty i należytego wykonania zamówienia; 

c) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, 

d) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności przedstawione przez Zamawiającego, 

e) Zapoznaliśmy się z treścią SWZ (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 

f) Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy** czynnym podatnikiem podatku VAT.  

 

5.   Informujemy, że wybór oferty będzie / nie będzie** prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Poniżej wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi 

lub roboty budowlane, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 

obowiązku podatkowego u Zamawiającego oraz podajemy ich wartość bez kwoty 

podatku:…................................................................................................................................... 

6.   Zamówienie realizować będziemy z udziałem Podwykonawców
3
: 

a) W części polegającej na: ........................................................................................................ 

Następującemu Podwykonawcy: …………………………………………………………... 

b) W części polegającej na: ........................................................................................................ 

Następującemu Podwykonawcy: …………………………………………………………... 

c) W części polegającej na: ........................................................................................................ 

      Następującemu Podwykonawcy: …………………………………………………………... 

7. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty
4
: 

a) ................................................................................. 

b) ................................................................................. 

c) ................................................................................. 

10. Tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  

konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu są następujące informacje
5
: 

a) ............................................................................. 

b) ............................................................................. 

  W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca ma 

obowiązek najpóźniej na dzień składania ofert wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11. Klauzula informacyjna dla Wykonawców biorących udział w postępowaniach ogłaszanych przez 

SP ZOZ WSPR w Białymstoku: 

 

Oświadczam, że przed podpisaniem zapoznałem się z klauzulą informacyjną znajdującą się poniżej: 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.         

                                                           
3
 Jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia siłami własnymi, nie wypełnia przedmiotowego punktu lub 

wpisuje formułę np. „nie dotyczy” 
4 Jeżeli dołączane są kopie dokumentów,  to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 
5
 Należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron na których znajdują się informacje będące 

tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 



 

 

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych zawartych w formularzach ofertowych,  innych 

dokumentach składanych na wezwanie w tracie trwania postępowania oraz danych zawartych w 

umowie  przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku celu przeprowadzenia postępowań udzielenia 

zamówienia publicznego w trybie ustawy Pzp. 

 

 

 

…………………………………….………………………………………. 

        kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niewłaściwe skreślić lub usunąć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


